Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostalorakentamisessa by Hahtokari, Tapani
Vaasan ammattikorkeakoulu, 
University of Applied Sciences Publications
OTHER PUBLICATIONS C15






Hankkeen, Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostaloraken-
tamisessa, lähtökohtana oli selvittää minkälaiseen kokonaisenergiatasoon kerrostalo-
tuotannossa päästään silloin, kun energiatuotossa hyödynnetään maa- ja aurinkoener-
giaa. Sysäyksen hankkeelle antoi uudistuvat energiamääräykset, joissa rakennusten 
energiatehokkuutta parannetaan kuluvan vuosikymmenen aikana siten, että vuo-
den 2020 lopussa uudisrakentamisessa puhutaan lähes nolla energiarakennuksista. 
Voimassa olevat määräykset astuivat voimaan vuoden 2012 heinäkuussa ja seuraa-
vat energiatehokkuutta parantavat ohjeet tulevat voimaan vuonna 2015. Tällöin myös 
voimakkaammin tullaan ohjaamaan rakentajia uusiutuvien energiamuotojen hyö-
dyntämiseen. Kun puhutaan lähes nollaenergiaratkaisuista, rakennukseen on kui-
tenkin ostettava tietty määrä ostoenergiaa, pumppujen, laitteiden, kodinkoneiden 
jne toimimiseksi ja tämä kulutettu energia on kompensoitava uusiutuvalla energialla.
Vaasan Suvilahteen Lakea Oy rakennuttaa yhteensä 4 täysin samanlaista 8-kerroksista 
kerrostaloa. Kaksi ensimmäistä kerrostaloa ovat hankkeen kohteita, ensimmäinen val-
mistui syksyllä 2010 ja toinen syksyllä 2011. Rakennusten erona on eri lämmöneristys-
taso, ensimmäinen vuoden 2007- ja toinen vuoden 2010-ohjeiden mukaan rakennettu.
Rakennusten energiatuotto on toteutettu hyödyntäen maa- ja aurinkoenergiaa. En-
simmäisen rakennuksen alueelle on porattu yhteensä 14 200 m:n syvyistä porakai-
voa ja toisen rakennuksen alueelle 10 porakaivoa. Lisäksi rakennusten katolla on 
tyhjiöputkikerääjät, joiden kummankin pinta-ala on 36.6 m2. Hankkeessa on seu-
rattu kummankin rakennuksen energiakulutusta sekä mikä vaikutus maa- ja au-
rinkoenergialla on rakennusten ostoenergiaan. Toteutunut ostoenergian määrä 
ensimmäisessä rakennuksessa on 54 % laskennallisesta kokonaiskulutuksesta ja 
toisessa rakennuksessa 64 % laskennallisesta kokonaiskulutuksesta. Eristepaksuu-
den lisäämisen vaikutus lämmitysenergian kulutukseen jää suhteellisen pieneksi, 
jolloin käyttäjien kulutustottumusten vaikutus suhteessa kasvaa. Rakennuksessa 1A 
asukkaiden kulutus mukaan lukien lämmin käyttövesi vuonna 2012 oli 79 % ra-
kennuksen toteutuneesta ostoenergiasta sekä rakennuksessa 1B vastaavasti 84 %.
Siirryttäessä parempiin energiatehokkaisiin rakennuksiin on julkiseen keskusteluun 
noussut kysymys rakennuksen vaipan eristekerroksen paksuntamisen vaikutus ra-
kenteen kosteustekniikkaan, onko riskiä eristekerroksen paksuntamisessa kosteuden 
tiivistymiseen. Tätä ongelmaa on hankkeessa tarkasteltu seuraamalla rakennusten 
seinärakenteessa eristekerroksen sisäpinnan ja ulkopinnan lämpö- ja kosteusolo-
suhteita sekä teoreettisesti mallinnettu FEM-pohjaisella, Comsol Multiphysics-oh-
jelmistolla. Ohjelman antamat tulokset vastaavat hyvin mitattuja lämpö- kosteus-
olosuhteita. Riskiä kosteuden tiivistymiseen ei ole edellyttäen, että rakennusaikana 
rakentamisen laadusta ja rakenteiden tiiveydestä huolehditaan. Myös paksujen ker-
roksellisten rakenteiden suunnittelu edellyttää toimivuuden huolellista  tarkastelua.
Rakentamisen laatuun on pyritty vaikuttamaan pitämällä rakentamisen alussa kummas-
sakin kohteessa työntekijöille koulutuspäivä. Päivässä on kerrottu hankkeelle asetetut 
tavoitteet sekä yleensä laadukkaan rakentamisen merkitys kosteustekniikkaan ja tiive-
yteen ja sen kautta energiatehokkuuteen. Rakentamisen aikana tehtiin huoneistokoh-
taisia tiiveysmittauksia sekä selvitettiin mahdollisia vuotoja merkkisavujen ja lämpö-
kameran avulla. Rakennusten valmistuttua tehtiin koko rakennuksen tiiveysmittaus.
___________________________________________________________________ 
Avainsanat: Energiatehokkuus, Uusiutuvat energialähteet, Vaipan lämpökosteus-
tekninen toiminta
ABSTRACT
The start point of the research project,The Usage of the Geothermal and Solarenergy in 
the Low Energy Building of the Block Houses, was to find out what is the total energy 
comsumption in the multi-storey building when geothermal and solarenergy are 
used. The basis of the project were the new energy codes, according of which at the 
end of this decade the energy consumption of the buildings is near the zero level.
When it is talked about the zero energy consumption of the buildings certain amount 
of energy must be purchased to run pumps, domestic appliances, facilities etc. and 
this consumption must be compencated with the renewable enegy.
In Suvilahti, the area of Vaasa city, Lakea Ltd will construct 4 similar multi-storey 
Buildings with 8 floors. The first two buildings are the targets of the research. The 
residents occupied the firsth building at autumn 2010 and the second at autumn 2011. 
The only difference of the buildings is the level of thermal insulation. The first buil-
ding is buildt according to the codes of the year 2007 and the second according to the 
codes of the year 2010.
The energy production is carried out using the geothermal and solar energy. Around 
the first building is drilled altogether 14 boreholes and around the second building 
ten boreholes. On the roof of the buildings there are solar collectors the area of each 
is 36.6 m2. In the research is followed the energy consumption and the effect of the 
renewable energy to the total purchased energy of the buildings. The amount of the 
purchased energy of the first building is 54 % from the calculated total energy need 
and 64 % of the second building respectively. The thicker insulation layer effects ho-
wever relative little while the consumption habits of the residents have much greater 
influence in relation to the energy used.
In public discussions there has been arguments about the effects of the thicker insu-
lation layer of the building envelope, is there any risks to the moisture condenasation. 
This problem has been monitored with heat and moisture sensors inside the wall, in 
inner and outer surface of the insulation layer. Also the problem has been modelled 
with with Comsol Multiphysics software. The results obtained with the software cor-
respond well the monitored values. As a result there is not any risks to the moisture 
condensation if the quality of the construction and the air tightness of the structures 
are taking care. Also the design of the thick layered structures requires careful atten-
tion.
At the beginning of each building process we had the training day. On the training day 
to the workers were told the aims of the project and the effects of the quality to the 
energy efficiency. On the building site the air tightness of the selected apartments was 
done and the possible air leaks were identified with sign smoke and infrared thermal 
camera. After the buildings were finished the air tightness tests of the whole building 
were done. 
                                                                                                                                                     
Keywords: Energy efficiency, Renewable energy sources, The heat and mois-
ture function of the building envilope
ALKUSANAT
Rakennusten energiakulutus on noin 40 % koko Suomen energian käytöstä sekä ra-
kennusten osuus kasvihuonepäästöistä on noin 30 % CO2-ekvivalenttina. Vuoden 
2020 loppuun mennessä Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvien energiamuoto-
jen käyttöä 38 % ja vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 20 % Kioton sopi-
muksen tasosta. Vuoden 2020 loppuun mennessä uudisrakennusten energiakäyttö on 
lähes nolla-tasolla. 
Tulevat energiatehokkuuden parannukset asettavat rakentajille suuret haasteet. 1970 
– 1980 öljykriisien jälkeen rakennusten energiatehokkuutta parannettiin siten, että 
rakennusten käyttäjät alkoivat oireilla. Rakenteisiin pääsi syystä tai toisesta tiivisty-
mään kosteutta ja tämän seurauksena syntyi mikrobivaurioita ja sisäilmaongelmia. 
Määräysten parantaminen lähes nollaenergiatasoon vuosikymmenen aikana edellyt-
tää laajaa tutkimustietoa, etteivät samat virheet toistu. 
Jotta rakennuksen energiakulutuksen tase olisi lähes nolla, tämä edellyttää raken-
nuksen ostoenergian kompensoimista uusiutuvalla energialla. Tässä hankkeessa on 
seurattu kahden kerrostalon toteutunutta energian tuottoa ja -kulutusta, kun raken-
nusten lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan geotermisesti sekä aurinkokerääjiä 
hyödyntäen. Samoin on seurattu mittauksin ja laskentamallien avulla seinärakenteen 
lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä erilaisilla eristepaksuuksilla ja -tyypeillä
Hanke on toteutettu Pohjanmaan Liiton rahoittamana sekä lisäksi rahoittajina ovat 
olleet kohteiden rakennuttaja Lakea Oy, urakoitsija PEAB Oy, Vaasan kaupunki 
sekä Vaasan seudun kehitys, Vasek Oy. Hankkeen toteuttajina haluamme esittää 
parhaimmat kiitoksemme rahoittajille. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana 
on toiminut energiatekniikan professori Timo Kalema Tampereen teknillisestä yli-
opistosta ja jäseninä toimitusjohtaja Keijo Ullakko ja projekti-insinööri Ari Nyman 
Lakea Oy, aluejohtaja Esko Korpi Peab Oy, erikoissuunnittelija Johanna Leppänen ja 
myöhemmin hankesihteeri Karita Beijar Pohjanmaan Liitto, teknisen toimen johtaja 
Markku Järvelä Vaasan kaupunki, projektipäällikkö Tuulia Taanila ja myöhemmin 
Mauritz Knuts Vaasan seudun kehitys Oy, tutkimusjohtaja Kristian Blomqvist am-
mattikorkeakoulu Novia, osastonjohtaja Martti Laaja Vaasan ammattikorkeakoulu. 
Hankkeen koordinaattorina on toiminut hankekoordinaattori Minna Reipas Vaasan 
ammattikorkeakoulu. Raportin taitosta on vastannut julkaisusihteeri Eva Sundell 
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1 JOHDANTO
Vaasassa asuntomessualueen viereen Suvilahdessa Lakea Oy rakennuttaa neljä 8-ker-
roksista kerrostaloa, jotka ovat muodoltaan ja tilasuunnittelultaan sekä rakenteiltaan 
täysin samanlaiset. Kaksi ensimmäistä kerrostaloa ovat tämän hankkeen kohteita. 
Ensimmäinen kerrostalo valmistui 31.8.2010 ja toinen seuraavana syksynä 24.8.2011. 
Kummassakin kerrostaloissa on 51 huoneistoa.  Rakennusten lämmöneristäminen on 
toteutettu siten, että ensimmäinen rakennus on toteutettu vuoden 2007 ohjeiden mu-
kaisesti ja toinen vuoden 2010 ohjeiden mukaan. 
         
        
Kuvio 1.1 Teirinkatu 1A ja 1B
Kummankin rakennuksen lämmöntuotto toteutetaan maalämmöllä porakaivoista 
lämpöpumpuilla. Ensimmäisen rakennuksen lähialueella on yhteensä 14 200 m:n 
syvyistä porakaivoa ja toisen rakennuksen lähialueella sijaitsee yhteensä 10 saman-
syvyistä porakaivoa. Lisäksi kummankin rakennuksen katolla on 36.6 m2:n tyhjiöput-
kiaurinkokerääjät alkuperäisen suunnitelman mukaan kesäajan lämpimän käyt-
töveden tuottamiseksi. Kesäaikana aurinkokerääjien mahdollinen ylijäämälämpö 
varastoidaan porakaivojen kautta kalliopohjaan. Alkuperäinen suunnitelma ei 
kuitenkaan kohteissa toteutunut, vaan kerääjien kautta saatu lisäenergia on johdettu 
porakaivojen kautta kalliopohjaan ja myös kesäaikaan lämmin käyttövesi on tuotettu 
lämpöpumpun avulla. 
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Rakennusten energian kulutusta on seurattu rakennuksista sekä laskettu Rakennus-
ten energiankulutuksen ja lämmitystehotarpeen laskenta Ohjeet 2012, D5:n mukaan. 
Toteutunutta kulutusta ja laskettua energian kulutusta sekä rakennusten kulutusta on 
verrattu keskenään. Tulosten perusteella on arvioitu kohteissa hyödynnetyn uusiu-
tuvan energian kokonaismäärää. Ilmanvaihdon kautta kulunutta energiamäärää on 
arvioitu mittaamalla 2.-rakennuksen osan huoneistojen poistoilmamääriä decay-me-
netelmällä ja tulosten perusteella lasketun keskimääräisen poistoilmamäärän avulla.
Matalaenergiarakentamisessa on julkiseen keskusteluun noussut mahdolliset kos-
teus- ja homeongelmat. Matalaenergiarakentaminen edellyttää parempaa eristämisen 
tasoa sekä rakenteiden tiiveyttä. Tiivis rakentaminen taas toisaalta edellyttää suun-
nitteluvaiheessa pitkälle mietittyjä detaljiratkaisuja sekä viime kädessä työntekijöiltä 
rakentamisen aikana detaljien toteutuksessa suurta huolellisuutta, matalaenergia-
rakentaminen edellyttää korkeaa rakentamisen laatua. Hankkeen aikana on pidetty 
työntekijöille kummankin rakennuksen rakentamisen alussa koulutuspäivä, jossa on 
käsitelty hankkeelle asetetut energiatehokkuus tavoitteet sekä tiiviin rakentamisen 
merkitys. Rakentamisen aikana huoneistokohtaisten tiiveysmittausten ja lämpöku-
vausten avulla tarkistettiin mahdolliset ilmavuodot. Koko rakennuksen tiiveysmit-
taus tehtiin ennen asukkaiden sisään muuttoa.
Seinärakenteen sisästä monitoroitua lämpö- kosteusolosuhdetietoa ei ole olemassa ja 
sen vuoksi kumpaankin rakennukseen asennettiin rakennusaikana eristekerroksen 
sisä- ja ulkopintaan lämpö- ja kosteusanturit. Kumpaankin rakennukseen asennettiin 
jokaiseen neljään ilmansuuntaan 2.-, 4.- ja 8-kerrokseen ko anturit, yhteensä 2*12 
kpl/rakennus. Monitoroitujen tulosten perusteella mallinnettiin teoreettista tarkas-
telua varten rakennetyypit, jotka ratkaistiin Comsol Multiphysics-ohjelmistolla. Ko 
ohjelmistolla tarkastellaan myös matalaenergiarakenteiden toimintaa.
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2 TAVOITTEET
Suvilahden kerrostalot ovat Suomessa ensimmäisiä rakennuksia, joissa lämmitys- ja 
käyttöveden energiantarve tuotetaan uusiutuvien energiamuotojen (maa- ja aurinko-
energia) avulla. Alueelle valmistuu kaikkiaan 4 samanlaista kerrostaloa, joista kaksi 
ensimmäistä ovat vuokrataloja ja kaksi viimeistä omistusasuntoja. Rakennuttajana on 
Lakea Oy sekä urakoitsijana PEAB Oy:n Pohjanmaa alueyksikkö. Kaksi ensimmäistä 
vuokrataloa ovat tämän hankkeen kohteita.
Rakennukset ovat tilasuunnittelultaan ja kantavilta rakenteiltaan täysin identtiset, ai-
nut ero rakennuksissa on lämmöneristämisen taso. Ensimmäinen on toteutettu vuo-
den 2007 märäysten ja toinen vuoden 2010 määräysten mukaisesti.
Koska eristämisen taso on erilainen, asetettiin hankkeen yhdeksi lähtökohdaksi selvit-
tää, mikä vaikutus eristämisen tasolla on rakennusten kokonaisenergian kulutukseen. 
Tavoitteena on myös selvittää kuinka suuri maasta ja auringosta saatavan energian 
osuus on rakennuksen ostoenergian tarpeesta ja mikä on rakennusten kokonaisener-
gian tarve. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin selvittää, mikä osuus kokonaiskulutuksesta 
kuluu ilmanvaihdon kautta.
Lähtökohdaksi rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa asetettiin rakentamisen 
korkea laatu ja erityisenä tavoitteena päästä mahdollisimman tiiviisen lopputulok-
seen. Kummassakin kohteessa rakentamisen alussa pidettiin työntekijöille koulutus-
päivä, missä korostettiin hankkeelle asetettuja tavoitteita ja motivoitiin työntekijät 
laadukkaaseen ja tiiviiseen rakentamiseen. 
Julkisessa keskustelussa on noussut matalaenergiarakentamisessa esille, mikä vaiku-
tus eristepaksuudella on ulkoseinän lämpö- ja kosteusolosuhteisiin vaihtuvissa olo-
suhteissa eri vuoden aikoina. Samoin myös monitoroinnin avulla selvittää onko eri 
kerrosten välillä lämpötiloissa ja kosteuspitoisuudessa eroja. Tätä varten rakennusten 
ulkoseiniin eristeen sisä- ja ulkopintaan asetettiin 2.-, 4.- ja 8.-kerrokseen  jokaiseen 
ilmansuuntaan lämpö- ja kosteusanturit monitorointia varten. Näiden tulosten ja 
teoreettisen laskennan  avulla tavoitteena oli selvittää, onko olemassa riskiä eriste-
kerroksen paksuuntuessa kosteuden tiivistymiseen rakenteeseen sekä tutkia erilaisia 
toimivia matalaenergiarakenteita. 
Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yksinkertainen Excel-pohjainen lasken-
taohjelma, jonka avulla voidaan arvioida uusiutuvien energialähteiden tarve, ra-
kennuksen oikea, optimaalinen eristämisen taso sekä vaadittava ilmanvaihdon 





Hankkeen aikana on kumpaankin rakennukseen rakennettu ulkoseinän lämpö- ja 
kosteuspitoisuuden seurantaan etäluettava mittausjärjestelmä. Mittauspisteistä tieto 
siirretään rakennusten I-kerroksessa sijaitsevaan sähköpääkeskuksessa olevaan 
tiedonkeruu¬järjestelmään, mistä tulokset ovat reaaliaikaisesti luettavissa osoitteesta 
www.puv.fi, matalaenergiaprojekti. Vaipparakenteen seurantapisteet sijaitsevat 2-, 4- 
ja 8-kerroksessa ja kussakin kerroksessa on neljä eri ilmansuunnissa olevaa mittaus-
pistettä. Tällöin pystytään seuraamaan vaipan olosuhteiden vaihtelua sekä rakennuk-
sen korkeussuunnissa että eri ilmansuunnissa. kts. kuviot 3.1 ja 3.2. 
Rakennusten IV-koneiden kanavien lämpötilaseurantaa varten koneiden valmistaja 
toimitti Modbus-modeemit, jotka liitettiin tiedonkeruujärjestelmään. Järjestelmästä 
saadaan seurantadataa IV-koneiden kanavien lämpötiloista sekä millä nopeudella 
kulloinkin ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmamoottoreita käytetään. modbus – 
modeemit ovat sijoitetut 4- - ja 8. – kerroksen vaipan mittauspisteitä vastaavien huo-
neistojen IV-koneisiin.
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Kuva 3.1, Lämpö- ja kosteusantureiden mittauspisteet 2-, 4- ja 8-kerroksessa
Kuvio 3.1 Lämpö- ja kosteusantureiden mittauspisteet 2-, 4- ja 8-kerroksessa 
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Kuvio 3.2 Mittausjärjestelmän toimintaperiaate
Jokaisessa mittauspisteessä on eristekerroksen sisä- ja ulkopuolella lämpö- ja kosteus-
anturit. Antureiden rakenne on suunniteltu Vaasan ammattikorkeakoulussa. Anturit 
ovat rakennetut suojaputken sisään, jolloin ne ovat vaihdettavissa.  
Kuvio 3.3  Mittausanturin suojaputki
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Anturielementteinä käytetään digitaalista Sensirion -lämpötila- ja kosteusanturia 
SHT-75.
Kuvio 3.4 Anturielementin lämpötila- kosteusanturi
Alla on esitettynä anturielementin ominaisuudet sekä kuvassa 3.5 anturielementin 







Kuvio 3.5 Anturielementin RH:n ja lämpötilan tarkkuusrajat eri alueilla
Rakennuksen B kolmeen porakaivoon asennettiin kaivojen lämpötilaseurantaan 
varten 100 m:n ja 200m:n syvyyteen liuoksen kiertoputkien asennuksen yhteydessä 
PT100 lämpötila-anturit. Lämpötila-anturit liitettiin rakennuksen tiedonkeruujärjes-
telmään. 200 m:n syvyyteen tulevien antureiden johdon toimittaja joutui jatkamaan. 
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• Suhteellisen kosteuden mittausnopeus: 8 sec (tau63%)
• Anturilähtö: digitaalinen (2-wire interface)
Kuva3.5. Anturielementin RH:n ja lämpötilan tarkkuusrajat eri alueilla
Rakennuksen B kolmeen porakaivoon asennettiin kaivojen lämpötilaseurantaan 
varten 100 m:n ja 200m:n syvyyteen liuoksen kiertoputkien asennuksen 
yhteydessä PT100 lämpötila-anturit. Lämpötila-anturit liitettiin rakennuksen 
tiedonkeruujärjestelmään. 200 m:n syvyyteen tulevien antureiden johdon 
toimittaja joutui jatkamaan. Jatkoskohta aiheuttaa lisävastuksen ja myös 20 bar’in 
paine muuttaa mittaustulosta, jolloin saatu lämpötila ei vastaa todellista, mutta 
näyttää kuitenkin sen, mitä muutoksia lämpötilassa tapahtuu talvi- kesäaikaan.
4. ENERGIAN KULUTUS
4.1 U-arvon laskenta
Tarkastellaan aluksi lyhyesti SFS EN 6946 standardin /18/ mukaista rakenteen U-
arvon laskentaa. Standardin ohjeet poikkeavat Rakentamismääräyskokoelman 
C3:n laskentaperusteista. Standardin myötä suunnittelijakunta joutuu miettimään 
eristevalintoja ja olevia olosuhteita, jotka lisäksi vaikuttavat lopulliseen rakenteen
laskettuun U-arvoon. Käytettyjen rakennetyyppien U-arvot on määritetyt ko 
standardiin perustuen. Ohjeen mukaan kokonaislämmönvastus RT lasketaan 
ylälikiarvon ja alalikiarvon keskiarvona
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Jatkoskohta aiheuttaa lisävastuksen ja myös 20 bar’in paine muuttaa mittaustulosta, 
jolloin saatu lämpötila ei vastaa todellista, mutta näyttää kuitenkin sen, mitä muutok-
sia lämpötilassa tapahtuu talvi- kesäaikaan.
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 4 ENERGIAN KULUTUS
4.1 U-arvon laskenta
Tarkastellaan aluksi lyhyesti SFS EN 6946 standardin /18/ mukaista rakenteen U-
arvon laskentaa. Standardin ohjeet poikkeavat Rakentamismääräyskokoelman C3:n 
laskentaperusteista. Standardin myötä suunnittelijakunta joutuu miettimään eristeva-
lintoja ja olevia olosuhteita, jotka lisäksi vaikuttavat lopulliseen rakenteen laskettuun 
U-arvoon. Käytettyjen rakennetyyppien U-arvot on määritetyt ko standardiin perus-
tuen. Ohjeen mukaan kokonaislämmönvastus 
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''R  'R TT + lasketaan ylälikiarvon ja alalikiar-
von keskiarvona
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Lämmönvastuksen ylälikiarvo 
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missä     ,     ....     ovat tarkasteltavan seinän erilaisten rakennekerrosten pinta-ala-
osuudet ja             . . . .     ovat tarkasteltavan seinän erilaisten rakennekerrosten 
lämmönvastukset. Rakenteen U-arvo on lämmönvastuksen 
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Jokaiselle epähomogeeniselle materiaalikerrokselle lasketaan ekvivalentti lämmön-
vastus Rj. Alalikiarvo on homogeenisten ja epähomogeenisten materiaalikerrosten 
summa
RT"=	Rsi	+	R1	+	R2	+	Rj	+	Rn	+	Rse



















     ,       ,       ovat epähomogeenisen kerroksen materiaalien pinta-alaosuudet.
 





















































4.2 Rakennusten energian kulutus
Rakennusten energian kulutusta on hankkeen aikana seurattu sekä kulutuslukemia 
verrattu laskettuun kulutukseen. Rakennusten kokonaisenergian kulutuksen las-
kenta perustuu Ympäristöministeriön ohjeeseen D5, Rakennusten energiankulutuk-
sen ja lämmitystehotarpeen laskenta, Ohjeet 2012.
Taulukko 4.1  Rakennusten energiakulutus D5:n mukaan laskettuna
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Taulukossa 4.1 on esitettynä rakennusten D5 mukaan lasketut energian kulutuserit-
telyt. Rakennuksen 1A laskennallinen energian kokonaiskulutus on 53.9 MWh suu-
rempi ja ostoenergia 16.3 MWh suurempi kuin rakennuksen 1B. Laskennassa lämpö-
pumpun vuoden keskimääräisenä lämpökertoimena, SPF-lukuna on käytetty tilojen 
lämmitykselle 3.3 ja lämpimälle käyttövedelle 2.3. Lämpimän käyttöveden kulutuk-
sena on laskennassa käytetty 72 litraa/hlö, mikä on ollut asukkaiden keskimääräinen 
kulutus ensimmäisen vuoden aikana rakennuksessa 1A.
Ilmanvaihdon osalta laskennassa ilmanvaihtuvuutena on käytetty 0.5 1/h sekä lämmön 
talteenoton hyötysuhteena 0.56. Tällöin ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian 
tarve, IV-koneissa tapahtunut tuloilman lämmitysenergian tarve, on laskennallisesti 
30.7 MWh ja, kun tähän lukuun huomioidaan tulo- ja korvausilman lämmitysener-
gia, tarve on 73,9 MWh. Laskennassa on mukana kaksi poistoilmakonetta, joiden 
ilmavirta on 30 l/s sekä vaunuhuoneessa oleva tulo-poistoilmakone. Ilmamäärä vas-
taa rakennuksessa 1B mitattuja keskimääräisiä poistoilmamääriä. Jäljempänä kappa-
leessa 6 rakennuksessa 1B mitattujen poistoilmamäärien avulla huoneistojen laskettu 
keskimääräinen ilmanvaihdon energiakulutus on 69.3 MWh.
Lämpöpumpun kattama osuus rakennuksen tilojen lämmityksen ja lämpimän käyt-
töveden energiatarpeesta on rakennuksessa 1A QLP, Lämmitys tilat, LKV =  98 %, loppuosa 
energiatarpeesta tuotetaan suoralla sähköllä lämminvesivaraajissa olevilla vastuksilla. 
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Vastaavasti rakennuksessa 1B QLP, Lämmitys tilat, LKV =  100 % eli lämpöpumput tyydyttä-
vät rakennuksen energiatarpeen. Rakennusten lämmöntuottojärjestelmät ovat samat, 
mutta paremman lämmöneristyksen vuoksi rakennuksen 1B tilojen mitoitusteho on 
pienempi ja sen vuoksi myös pumpun kattama osuus energiatarpeesta on suurempi.
Aurinkokerääjien energiantuotto on laskettu käyttäen vuosituottoarvona kerääjäne-
liötä kohden 156 kWh/(m2 a). Tämä D5:n arvio on jossain määrin varovainen. Toden-
näköisesti tuotto on suurempi, mutta kuinka paljon ei hankkeessa selvinnyt johtuen 
siitä, ettei kerääjien energiatuottoa saatu hyödynnettyä käyttöveden lämmitykseen.
Rakennuksissa toteutuneessa energian kulutuksessa voidaan seurata erikseen läm-
mitysjärjestelmän energian kulutusta, asukkaiden kulutusta, missä on mukana 
huoneistokohtaisten IV-koneiden kulutus, sekä päämittarilta rakennusten koko-
naiskulutusta. Lämmitysjärjestelmän, missä on mukana maalämpöpumppu kierto-
vesipumppuineen, mittaus on alamittauksena päämittarille. Asukkaiden kulutusta 
voidaan seurata suoraan kunkin huoneiston omalta kulutusmittarilta. Taulukossa 
4.2 on ostoenergia-sarakkeessa esitettynä rakennusten toteutunut kokonaiskulutus 
ajanjaksolla 31.08.2012 – 26.08.2011. Lämpöpumppuja järjestelmissä on kaksi Nibe 
F1330-60 ja F1330-40. Jälkimmäinen 40 kW:n pumppu on ensimmäiselle nk. ”slave”, 
mikä on käytössä silloin kun 60 kW:n pumppu ei riitä lämmitysjärjestelmän ja lämpi-
män käyttöveden tuottoon.
Taulukko 4.2 Rakennusten toteutunut energiakulutus
21
Toteutunut energian kulutus on ollut rakennuksessa 1B 21 MWh suurempi kuin 
rakennuksessa 1A. Kirjattuja syitä suurempaan kulutukseen oli, että seurantajaksolla 
loppuvuodesta 2011 1B:n järjestelmässä oli jouduttu käyttämään lyhytaikaisesti 
sähkövastuksia lämpöpumpun korttivian vuoksi sekä lisäksi lattialämmityksen 
lähtölämpötila on ollut seurantajaksolla 1 asteen korkeampi. Myös asukkaiden 
kulutus on 16 MWh suurempi kuin rakennuksessa 1A.
D5:n mukaiseksi laskennalliseksi kulutukseksi summaamalla lämpöpumpun 
energiakulutus, tilojen lisä- ja lämpimän käyttöveden lisälämmitysenergia sekä 
lämmityslaitteiden apulaitteiden ja kiertopumpun kulutus saadaan rakennukselle 1A 
139 MWh. Vastaavasti rakennuksen 1B laskettu kulutus on 99 MWh. 
Rakennuksen 1A uusiutuvan energian osuus E-luvun laskennassa rakennuksen tilojen 
ja ilmanvaihdon lämmityksen energian nettotarpeesta on 246 % sekä rakennuksen 
1B 321 %. Jälkimmäisen rakennuksen suurempi uusiutuvan energian osuus johtuu 
rakennuksen 1B paremmasta eristystasosta. Uusiutuvan energian laskennallinen 
suuruus rakennuksessa 1A on 265.1 MWh ja vastaavasti 1B 227.5 MWh, kts. Taulukko 
4.6, missä on esitettynä rakennusten E-luku erittely. Koska rakennusten lämpimän 
käyttöveden energian tarpeet ovat samat, ei ero uusiutuvan energian tuotossa ole 
suuri vaikka eristämisen taso rakennuksessa 1B on parempi. Tämä näkyy alla olevasta 
taulukosta 4.3, missä on esitettynä rakennusten tilojen lämmityksen ja lämpimän 
käyttöveden energian tarpeet sekä lämpöpumpun tilojen ja LKV:n tuotto QLP.
Taulukko 4.3 Tilojen ja lämpimän käyttöveden laskennallinen, D5:n mukainen energian tarve 
sekä lämpöpumpun energian tuotto QLP
Maalämpöjärjestelmässä uusiutuvalla energialla kompensoidaan rakennuksen tilo-
jen ja lämpimän käyttöveden energian kulutusta. Rakennuksessa 1B ostoenergian 
ja uusiutuvan energian erotus on 28.4 MWh. Ostoenergian suurimpana tekijänä on 
kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus 117 MWh. Jos kuluttajien energiakulutus 
pienenee 20 %, on ko rakennuksessa uusiutuvan energian suuruus yhtä suuri kuin 
tarvittava ostoenergiamäärä. 
Taulukossa 4.4 on esitettynä rakennusten lämmöntarveluvulla korjatut toteutuneet 
kulutuslukemat vuositasolla. Ostoenergian lukemassa on mukana lämmitysjärjes-
telmä, asukkaiden kulutus sekä kiinteistösähkö. Kiinteistösähkön suuruus on ra-
kennuksissa vaihdellut vuosittain 20 – 25 MWh. Lämmitysjärjestelmän kulutuslu-
kemassa on mukana lämmin käyttövesi sekä tilojen lämmitys, joille ei ole erikseen 
mittausta. Tilojen lämmityksen osuudeksi lämmitysjärjestelmän kulutuksesta 
kulutuslaskennan perusteella on valittu rakennuksessa 1A 40 % ja rakennuksessa 
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MWh, kts. Taulukko 4.6, missä on esitettynä rakennusten E-luku erittely. Koska 
rakennusten lämpim n käyttöveden energian tarpeet ovat amat, ei ero uusiutuvan 
energian tuotossa ole suuri vaikka eristämisen taso rakennuksessa 1B on parempi. 
Tämä näkyy alla olevasta taulukosta 4.3, missä on esitettynä rakennusten tilojen 
lämmityksen ja lämpimän käyttöveden energian tarpeet sekä lämpöpumpun tilojen 
ja LKV:n tuotto QLP.
Taulukko 4.3 Tilojen ja lämpimän käyttöveden laskennallinen, D5:n mukainen









Rakennus 1A 118751 145969 116376 143049
Rakennus 1B 75862 145969 75862 145969
Maalämpöjärjestelmässä uusiutuvalla energialla kompensoidaan rakennuksen 
tilojen ja lämpimän käyttöveden energian kulutusta. Rakennuksessa 1B 
ostoenergian ja uusiutuvan energian erotus on 28.4 MWh. Ostoenergian 
suurimpana tekijänä on kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus 117 MWh. Jos 
kuluttajien energiakulutus pienenee 20 %, on ko rakennuksessa uusiutuvan 
energi n suuruus yhtä suuri kuin tarvit ava ostoenergiamäärä.
Taulukossa 4.4 on esitettynä rakennusten lämmöntarveluvulla korjatut toteutuneet 
kulutuslukemat vuositasolla. O toenergian luke assa on mukana 
lämmitysjärjestelmä, asukkaiden kulutus sekä kiinteistösähkö. Kiinteistösähkön 
suuruus on rakennuksissa vaihdellut vuosittain 20 – 25 MWh.
Lämmitysjärjestelmän kulutuslukemassa on mukana lämmin käyttövesi sekä 
tilojen lämmitys, joille ei ole erikseen mittausta. Tilojen lämmityksen osuudeksi 
lämmitysjärjestelmän kulutuksesta kulutuslaskennan perusteella on valittu 
rakennuksessa 1A 40 % ja rakennuksessa 1B 30 % ja tämä osuus on korjattu 
tarkastelujaksojen lämmitystarveluvuilla vertailtavuuden mahdollistamiseksi.  
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1B 30 % ja tämä osuus on korjattu tarkastelujaksojen lämmitystarveluvuilla ver-
tailtavuuden mahdollistamiseksi.  
Taulukko 4.4 Rakennuksen 1A ja 1B kulutuslukemat vuositasoilla lämmitystarveluvulla korjat-
tuna
   
Vaikka rakennuksen 1B eristystaso on parempi, vuoden 2010 vaatimusten mukai-
nen, kuin rakennuksen 1A, tämä ei näy ostoenergian määrissä. Rakennuksen 1B 
ostoenergian määrä on ensimmäisen käyttöönottovuoden aikana ollut suurempi kuin 
vastaavana aikana rakennuksessa 1A. 
Rakennusten kokonaisenergian kulutukseen vaikuttaa myös asukkaiden kulutusta-
vat ja tottumukset. Kuvassa 4.1 on esitettynä rakennusten kuuden huoneiston 
IV- koneelta mitatut poistoilman lämpötilat. IV-koneisiin liitettyjä modbus-
modeemeja oli kaikkiaan 8 kpl/rakennus. Modeemit ovat kohteissa ensi käytössä 
(nk. kehitysversioita) ja siksi osa modeemeista eivät toimineet. Suuria eroja huo-
nelämpötiloissa ei ole. Mittausjaksoilta laskettu keskimääräinen lämpötila raken-
nuksessa 1B on 0.6 0C korkeampi kuin rakennuksen 1A. Kuten aikaisemmin on 
todettu, sivu 22, rakennuksessa 1B lattialämmityksen lähtölämpötila on säädetty 
asteen korkeammaksi kuin rakennuksessa 1A.
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Vaikka rakennuksen 1B eristystaso on parempi, vuoden 2010 vaatimusten 
mukainen, kuin rakennuksen 1A, tämä ei näy ostoenergian määrissä.
Rakennuksen 1B ostoenergian määrä on ensimmäisen käyttöönottovuoden aikana 
ollut suurempi kuin vastaavana aikana rakennuksessa 1A.
Rakennusten kokonaisenergian kulutukseen vaikuttaa myös asukkaiden 
kulutustavat ja tottumukset. Kuvassa 4.1 on esitettynä rakennusten kuuden 
huoneiston IV- koneelta mitatut poistoilman lämpötilat. IV-koneisiin liitettyjä 
modbus-modeemeja oli kaikkiaan 8 kpl/ra nnus. Modeem t ovat kohte ssa ensi 
käytössä (nk. kehitysversioita) ja siksi osa modeemeista eivät toimineet. Suuria 
eroja huonelämpötiloissa ei ole. Mittausjaksoilta laskettu keskimääräinen 
lämpötila rakennuksessa 1B on 0.6 0C korkeampi kuin rakennuksen 1A. Kuten 
aikaisemmin on todettu, sivu 13, rakennuksessa 1B lattialämmityksen 
lähtölämpötila on säädetty asteen korkeammaksi kuin rakennuksessa 1A.
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Kuvio 4.1 Rakennusten IV-koneista mitatut poistoilman lämpötilat
Alla taulukossa 4.5 on rakennusten vedenkulutus vuositasolla. Rakennuksessa 1A 
ensimmäisen vuoden aikana 2011 on seurattu erikseen lämpimän ja kylmän käyt-
töveden kulutusta. Lämpimän käyttöveden osuus kokonaiskulutuksesta oli 50.2 %. 
Vuoden 2012 osalta on seurattu kokonaiskulutusta ja taulukossa lämmin- ja kylmä 
käyttövesi on jaettu samassa 50.2 %:n suhteessa. Rakennuksen 1B lämpimän käyt-
töveden kulutus vuonna 2012 oli 221 m3 suurempi kuin rakennuksessa 1A. Tällöin 
lämpimän käyttöveden erotusta vastaava energian kulutus on 13.1 MWh.
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Taulukko 4.5 Rakennuksen 1A ja 1B vedenkulutus vuositasoilla
Asukkaiden kulutustottumuksilla on huomattava vaikutus energian kulutukseen. 
Tällä lämmöntuottojärjestelmällä lämpimän käyttöveden osuus rakennusten koko-
naisostoenergiasta vuonna 2012 oli rakennuksessa 1A 41 % sekä rakennuksessa 1B 
43 %. Asukkaiden kulutus mukaan lukien lämmin käyttövesi oli rakennuksessa 1B 
yhteensä 29.6 MWh suurempi kuin rakennuksessa 1A. Vuonna 2012 asukkaiden ku-
lutus mukaan lukien lämmin käyttövesi rakennuksessa 1A oli 79 % rakennuksen os-
toenergiamäärästä sekä rakennuksessa 1B 84 %.
Rakennusten kokonaisenergian kulutus on kaikkien osatekijöiden summa, missä 
ovat mukana tilojen lämmitysenergian tarve, ilmanvaihdon energian tarve, lämpi-
män käyttöveden energiatarve sekä asukkaiden kulutus ja käyttötottumukset. Tilojen 
lämmitysenergian tarpeeseen vaikuttaa lämmönjohtuminen seinä-, ylä- ja alapohja-
rakenteiden läpi, rakenteiden tiiveys ja tilassa tapahtuva tulo- ja korvausilman lämpe-
neminen. Rakentamisen aikana on kiinnitetty erityistä huomiota rakentamisen laa-
tuun, huolelliseen eristämiseen ja rakenteiden tiiveyteen. Tilojen lämmitysenergian 
laskennallinen tarve rakennuksessa 1A on 88.1 MWh (26.1 kWh/m2/vuosi) ja raken-
nuksessa 1B vastaavasti 45.2 MWh (13.4 kWh/m2/vuosi) (kts. Taulukko 4.6 alla),  jol-
loin erotus on 42.9 MWh. Rakennuksen 1B paremmalla eristämisen tasolla saavutettu 
säästö on lähestulkoon kulunut asukkaiden käyttö- ja kulutustottumuksissa.   
Kummankin rakennuksen energiatehokkuus on luokassa C. Luokan C rajat asteikolla 
ovat 101 kWh/(m2 a) – 130 kWh/(m2 a). Rakennuksen 1A energialuku, E-luku on 127 
kWh/(m2 vuosi) ja rakennuksen 1B 118 kWh/(m2 vuosi).
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2011 2142 125700 4268 0,502 
2012 1930 112600 3846   
Rakennu
s 1B 2012 2151 125700 4286   
Asukkaiden kulutustottumuksilla on huomattava vaikutus energian kulutukseen. 
Tällä lämmöntuottojärjestelmällä lämpimän käyttöveden osuus rakennusten 
kokonaisostoenergiasta vuonna 2012 oli r kennuksessa 1A 41 % sekä 
rakennuksessa 1B 43 %. Asukkaiden kulutus mukaan lukien lämmin käyttövesi 
oli rakennuksessa 1B yhteensä 29.6 MWh suurempi kuin rakennukse sa 1A.
Vuonna 2012 asukkaiden kulutus mukaan lukien lämmin käyttövesi 
r ksessa 1A oli 79 % rakennuk en ostoenergiamäärästä s kä rakennukse sa 
1B 84 %.
Rakennusten kokonaisenergian kulutus on kaikkien osatekijöiden summa, missä
ovat mukana tilojen lämmitysenergian tarve, ilmanvaihdon energia  tarve, 
lämpimän käyttöveden energiatarve sekä asukkaiden kulutus ja käyttötottumukset. 
Tilojen lämmitysenergian tarpeese  vaikuttaa lämmönjohtuminen seinä-, ylä- ja 
alapohjarakenteiden läpi, rakenteiden tiiveys ja tilassa tapahtuva tulo- ja 
korvausilman lämpenemi n. Rakentamisen aikana on kiinnitetty erityistä 
huomiota rakentamisen laatuun, huolelliseen eristämiseen ja rakenteiden 
tiiveyteen. Tilojen lämmitysenergian laskennallinen tarve rakennuksessa 1A on 
88.1 MWh (26.1 kWh/m2/vuosi) ja rakennuksessa 1B vastaavasti 45.2 MWh
(13.4 kWh/m2/vuosi) (kts. Taulukko 4.6 alla), jolloin erotus on 42.9 MWh. 
Rakennuksen 1B paremmalla eristämisen tasolla saavutettu säästö on lähestulkoon 
kulunut asukkaiden käyttö- ja kulutustottumuksissa.
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Taulukko 4.6 Rakennusten E-luvun D3:n mukainen tulostussivu kulutuserittelyineen sekä ener-
giatehokkuusluvut
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5 ULKOSEINÄN RAKENNUSFYSIKAALINEN TOIMINTA
5.1 Teoreettisen tarkastelun lähtökohdat
Ulkoseinän lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa teoreettisesti on tarkasteltu Com-
sol Multiphysics-ohjelmistolla. Ohjelma perustuu FEM-laskentaan (Finite Element 
Method), missä fysikaalisen ilmiön matemaattinen malli, osittaisdifferenti-aaliyhtälö, 
ratkaistaan numeerisesti. Laskennassa on yhdistettynä lämmön-, vesi-höyryn- ja kos-
teudensiirtymisen laskentamoduulit. Laskennan alkutilana on ohjelmalle syötetty ra-
kenteen alkulämpötila ja -vesihöyrypitoisuus, josta laskenta konvergoi ajan funktiona 
lämmön-, vesihöyryn- ja kosteuden tasaantumisen seinärakenteessa annettuihin reu-
naehtoihin. Reunaehtoina laskentaan annetaan sisäilman ja ulkoilman lämpötila sekä 
suhteellinen kosteus, RH.
Laskennassa on yhdistettynä Comsol-Multiphysics-ohjelmiston laskentamodulit, 
Heat Transfer in Solids, Transport of Diluted Species ja Solute Transport.
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laskentaan annetaan sisäilman ja ulkoilman lämpötila sekä suhteellinen kosteus,
RH. 
Laskennassa on yhdistettynä Comsol-Multiphysics-ohjelmiston laskentamodulit, 
Heat Transfer in Solids, Transport of Diluted Species ja Solute Transport.






missä ρ on materiaalin tiheys, Cp on materiaalin ominaislämpökapasiteetti ja λ on 
materiaalin lämmönjohtavuus. Konvektion osuutta laskennassa ei ole otettu 
mukaan.
Vesihöyryn ja kosteuden siirtyminen tapahtuu diffuusiota mallintavien 
reaktiolausekkeiden mukaisesti (Fick’s Law).
on materiaalin tiheys, 
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Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 
suhteellisen kosteuden funktiona materiaalien kosteuspitoisuus sekä materiaalin 
= 1. Ilman vesihöyrynläpäisevyys voidaan laskea kaavalla 
(Künzel)
19(69)
5. ULKOSEINÄN RAKENNUSFYSIKAALINEN TOIMINTA
5.1 Teoreettisen tarkastelun lähtökohdat
Ulkoseinän lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa teoreettisesti on tarkasteltu
Comsol Multiphysics-ohjelmistolla. Ohjelma perustuu FEM-laskentaan (Finite 
Element Method), missä fysikaalisen ilmiön matemaattinen malli, 
osittaisdifferentiaaliyhtälö, ratkaistaan numeerisesti. Laskennassa on yhdistettynä 
lämmön-, vesihöyryn- ja kosteudensiirtymisen laskentamoduulit. Laskennan 
alkutilana on ohjelmalle syöt tty rakenteen alkulämp tila ja -vesihöyrypitoisuus, 
josta laskenta konvergoi ajan funktiona lämmön-, vesihöyryn- ja kosteuden 
tasaantumisen seinärakenteessa annettu hi reu aehtoihin. Reu aehtoina 
laskentaan an etaan sisäilman ja ulkoilman lämpötila sekä su teellinen kosteus,
RH. 
Laskennassa on yhdistettynä Comsol-Multiphysics-ohjelmiston laskentamodulit, 
Heat Transfer in Solids, Transport of Diluted Species ja Solute Transport.






missä ρ on materiaalin tiheys, Cp on materiaalin ominaislämpökapasiteetti ja λ on 
materiaalin lämmönjohtavuus. Konvektion osuutta laskennassa ei ole otettu 
mukaan.
Vesihöyryn ja kosteuden siirtyminen tapahtuu diffuusiota mallintavien 












Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on il anpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 












Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyde  D ja diff usiovastuskertoime  µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
N rmaali ilm npaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 












Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 












Huokoisen mat riaalin vesihöyrynläpäisevyys δ at voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmall  









T*2.0eD = , missä
T on läm ötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla ääritetty 
suhteellisen kosteuden funktiona materiaalien kosteuspitoisuus sekä materiaalin 
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   бv,ilma =        ,missä
   T on lämpötila [K]
            on ilmanpaine [Pa]
   R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
          on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa бv,ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle бp ja бv sekä diffuusiovastuskertoimelle     on mallintami-
sessa käytetty seuraavia arvoja:
Laskentamallissa on materiaalin sorptiokäyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty suh-
teellisen kosteuden funktiona materiaalien kosteuspitoisuus sekä materiaalin kos-
teuspitoisuuden funktiona tiivistyvä kosteusmäärä, mitä verrataan edelliseen lasken-
takierrokseen.
     ja
missä R on kokeellisesti määritetty reaktiovakio, R = 10-3 1/0C, ja c2 on laskenta-kier-
roksella saatu kosteuspitoisuus. Haihtumista tapahtuu sillloin, kun mallin las-kema 
kosteuspitoisuus c2 > materiaalin sorptiokäyrän kosteuspitoisuus Mat_W(RH) ja tii-
vistymistä tapahtuu, jos c2 < Mat_W(RH). Jokaisen laskentakierroksen jälkeen oh-
jelma laskee mahdollisen vesihöyryn kosteudeksi tiivistyvän pitoisuuden. 
Lämmönvirtaus rakenteeseen, sisäpinnassa, ja rakenteesta pois, ulkopinnasta, mal-
lissa huomioituu kertomalla pintojen lämmönläpäisykertoimet pintojen ja ympäröi
vän ilman lämpötilaerolla jokaisessa laskentakierroksessa. Vastaavasti vesihöyryvir-
taus rakenteeseen ja rakenteesta pois määräytyy (tasapainottuu) rakenteen pinnan ja 





T R * 
p





T R * 
p





T  * 
p












Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisevyyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 
suht ellisen kosteude  funktiona m teriaalien kosteuspitoisuus sekä m teriaalin 
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kosteuspitoisuuden funktiona tiivistyvä kosteusmäärä, mitä verrataan edelliseen 
laskentakierrokseen. 
Rhaih = - R [Mat_W(RH) – c2] ja
Rtiiv = R [MatW_(RH) – c2],
missä R on kokeellisesti määritetty reaktiovakio, R = 10-3 1/0C, ja c2 on 
laskentakierroksella saatu kosteuspitoisuus. Haihtumista tapahtuu sillloin, kun 
mallin laskema kosteuspitoisuus c2 > materiaalin sorptiokäyrän kosteuspitoisuus 
Mat_W(RH) ja tiivistymistä t pahtuu, jos c2 < Mat_W(RH). Jokaisen 
laskentakierroksen jälkeen ohjelma laskee mahdollisen vesihöyryn kosteudeksi 
tiivistyvän pitoisuuden. 
Lämmönvirtaus rakenteeseen, sisäpinnassa, ja rakenteesta pois, ulkopinnasta, 
mallissa huomioituu kertomalla pintojen lämmönläpäisykertoimet pintojen ja 
ympäröivän ilman lämpötilaerolla jokaisessa laskentakierroksessa. Vastaavasti 
vesihöyryvirtaus rakenteeseen ja rakenteesta pois määräytyy (tasapainottuu) 
rakenteen pinnan ja laskentakierroksen vesihöyrypitoisuuden erotuksena. 
5.2 Lämpötekninen tarkastelu
Seuraavassa tarkastellaan lämpötilojen jakaantumista seinässä mittaus- ja 
laskentatulosten valossa.  Kummankin rakennuksen Teirinkatu 1A ja 1B 
ulkoseinien rakennetyypit ovat tuuletettuja seinärakenteita. Julkisivuverhous on 
eri, rakennuksen 1B julkisivuverhouksena on peltiprofiili kun taas 1A:n 
verhouksena on tiilimuuraus. Rakennuksen 1B eristepaksuus on 200 mm ja 
rakennuksen 1A 175 mm. Rakennuksen 1B lämmöneristeenä on käytetty eristettä, 
jonka lämmönjohtavuus λ on pienempi ja tällä on saatu seinän U-arvo täyttämään 
vuoden 2010 vaatimukset. Alla kuvissa 5.2.1 ja 5.2.2 on esitettynä rakennusten 












Huok isen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäisev yden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp o  ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Ve ihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Betoni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 
suhteellisen kosteuden funktiona materiaalien kosteuspitoisuus sekä materiaalin 
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5.2 Lämpötekninen tarkastelu
Seuraavassa tarkastellaan lämpötilojen jakaantumista seinässä mittaus- ja laskenta-
tulosten valossa.  Kummankin rakennuksen Teirinkatu 1A ja 1B ulkoseinien raken-
netyypit ovat tuuletettuja seinärakenteita. Julkisivuverhous on eri, rakennuksen 1B 
julkisivuverhouksena on peltiprofiili kun taas 1A:n verhouksena on tiilimuuraus. Ra-
kennuksen 1B eristepaksuus on 200 mm ja rakennuksen 1A 175 mm. Rakennuksen 









 on pienempi ja 
tällä on saatu seinän U-arvo täyttämään vuoden 2010 vaatimukset.  Alla kuvissa 5.2.1 
ja 5.2.2 on esitettynä rakennusten ei-kantavat ja kantavat rakennetyypit.
Kuvio 5.2.1 Rakennusten ulkoseinien ei-kantavat rakennetyypit
                Peltijulkisivu työselityksen mukaan
 44 mm    Tuuletusrako, ristikoolaus
 50 mm    Tuulensuoja ja lämmöneriste Isover RKL-31 EJ
150 mm    Puurunko 50*150 k600 + lämmöneriste
                 Isover KL-33
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
     Höyrynsulkumuovi SFS 4225 luokka E




      Teirinkatu 1B
Ulkoseinä (Ei kantava)
130 mm   Säänkestävä julkisivumuuraus
 49 mm    Tuuletusrako
 50 mm    Tuulensuojamineraalivilla Paroc WPS 3n
125 mm    Puurunko 50*125 k600 + mineraalivilla 
                 Paroc eXtra
                Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
   Höyrynsulkumuovi SFS 4225 luokka E
 13 mm    Cyproc GEK 13 RO
φ
0,2 mm
      Teirinkatu 1A
Ulkoseinä (Ei kantava)
+-
130 mm   Säänkestävä julkisivumuuraus
 40 mm    Tuuletusrako
 50 mm    Tuulensuojamineraalivilla Paroc WPS 3n
125 mm    Puurunko 50*125 k600 + mineraalivilla 
                 Paroc eXtra
                Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
   Kantava paikalla valettu betoniseinä
                rakennesuunnitelmien mukaan
φ
160 mm
      Teirinkatu 1A
Ulkoseinä ( kantava)
+-
130 mm   Säänkestävä julkisivumuuraus
 40 mm    Tuuletusrako, ristikoolaus
 50 mm    Tuulensuoja ja lämmöneriste Isover RKL-31 EJ
150 mm    Puurunko 50*150 k600 + lämmöneriste
                 Isover KL-33
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
 160 mm   Kantava paikalla valettu betoniseinä
                 rakennesuunnitelmien mukaan    
φ
+-
      Teirinkatu 1B
Ulkoseinä ( kantava)
Kuvio 5.2.2 Rakennusten ulkoseinien kantavat rakennetyypit
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5.2.1 Seinärakenteiden mitatut lämpötilat
Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että tuuletustilalla varustetulla seinära-
kenteessa ulkopinnan lämpötila seuraa suoraan ulkoilman lämpötilaa, tämä näkyy 
alla olevista kuvioista 5.2.3 – 5.2.4, missä on esitettynä rakennuksen 1A ei-kantavan ja 
kantavan rakennetyypin lämpötilan mittausdata eristeen sisä- ja ulkopinnassa ajan-
jaksolla 28.09.2010-29.11.2012, mittauspiste M4, Kaakko. Kesä- ja talviajan sisäpin-
nan lämpötilavaihtelu johtuu siitä, ettei anturi ole asennuksesta johtuen välittömästi 
ei-kantavassa rakennetyypissä Cyproc’in ulkopinnassa, kuvio 5.2.3. Anturit on asen-
nettu eristämisen yhteydessä ja jouduttu työntämään eristeen sisäpintaan. Anturit 
sijaitsevat runkopuiden keskellä. Myös kesäaikaan eristetilan lämpötilaan vaikuttaa 
auringonpaiste.
Kuvio 5.2.3 Rakennus 1A, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjaksolla 
28.9.2010 – 28.11.2012, ei-kantava rakennetyyppi
Kuviossa 5.2.4 on esitettynä vastaava mittausdata kantavalle seinärakennetyypille, 
mittauspiste M3, Lounas. Lämpötilan mittausaika on ollut klo 12.00 ja siksi kuvassa 
näkyy ulkopinnan korkea lämpötila johtuen auringon paisteesta. Talviaikaan ulko-
pinnan lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa.
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Kuvio 5.2.4 Rakennus 1A, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjaksolla 
28.9.2010 – 28.11.2012, kantava rakennetyyppi
 
Alla on esitettynä vastaavat lämpötilajakaumat rakennukselle 1B, rakennus valmis-
tui syksyllä 2011. Antureiden asennuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että myös 
ei-kantavassa rakennetyypissä anturit sijaitsevat eristeen sisäpinnassa eristeen ja 
Cyproc’in välissä.
Ulkoilman lämpötilamittaus on tapahtunut rakennuksen 1 jokaiseen ilmansuuntaan 
asennetuilla lämpötila- RH-antureilla. Tuloksiin on laskettu antureitten tulosten kes-
kiarvo pois lukien maksimi lämpötila ja sitä vastaava suhteellinen kosteuden lukema. 
Näin menetellen on eliminoitu auringon vaikutus lämpötilaan ja suhteelliseen kos-
teuteen.
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Kuvio 5.2.5 Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjaksolla 
19.11.2011 – 19.11.2012
Kuvio 5.2.6 Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjaksolla 
19.11.2011 – 19.11.2012
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Kuva 5.2.5, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjak-
solla 19.11.2011 – 19.11.2012 
 
Kuva 5.2.6, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjak-
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Kuva 5.2.5, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjak-
solla 19.11.2011 – 19.11.2012 
 
Kuva 5.2.6, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut lämpötilat ajanjak-




















































































































































































































Eristekerroksen sisäpinnan lämpötila-jakaumaan vaikuttaa myös rakennetyypin si-
säpinnan massiivisuus. Lämpötila-jakauma pysyy kantavassa rakennetyypissä tasai-
sena, kun taas ei-kantavan rakenteen lämpötilajakauma kesä- ja talviaikaan vaihtelee 
voimakkaammin. Kesäaikaan aurinko lämmittää eristetilan, mikä näkyy mittaustu-
loksissa myös sisäpinnan korkeampina lämpötiloina. Massiivinen betonikuori sitoo 
lämpöä ja tasaa eristetilan sisäpinnan sekä myös koko eristetilan lämpötilaa. Eristeen 
ulkopinnan ja ulkoilman lämpötilaero vaihtelee noin 3 – 4 0C, puurunkorakenteessa 
eristeen ulkopinnan lämpötila on kylmempi kuin ulkoilman ja massiivisessa raken-
teessa toisinpäin. 
Rakennuksen korkeussuunnassa eri kerroksissa mittauspisteissä lämpötiloissa ei ole 
vaihtelua. Sisäpinnassa on pientä vaihtelua, mikä johtuu huoneistojen sisälämpöti-
laeroista. Kun rakennuksen vaipan tiiveys on hyvä, pysyy paine-ero alimmassa ja 
ylimmässä kerroksessa ulkoilman ja sisäilman välillä samana, IV-koneilla säädetyn 
paine-eron suuruisena. Tällöin ei myöskään ole eroja kerrosten välillä eristekerroksen 
lämpötiloissa. Tämä voitiin todeta koko rakennuksen tiiveysmittausta suoritettaessa. 
Alipainepumppu kiinnitettiin 4.-kerroksen parvekeoveen ja mittauksen aikana seu-
rattiin sisä- ja ulkoilman paine-eroa 1.- ja 8.-kerroksessa. Mitattu paine-ero alhaalla ja 
ylhäällä seurasi 2 – 3 Pa:n tarkkuudella 4.-kerroksessa säädettyä alipainetta (kts. Liite 
2, Tiiveysmittausraportit).
5.2.2 Lasketut lämpötilajakaumat
Comsol-laskennassa seinän lämpö- ja kosteustarkastelun lähtöarvoina on käytetty 
kummassakin rakennuksessa seuraavia arvoja:
Alkulämpötila,	T_init		 +	23	0C
Alku RH, RH_init 80 %
Sisäilman	lämpötila		 +	23	0C
Sisäilman RH  50 %
Ulkoilman lämpötila - 10 0C
Ulkoilman RH  80 %
Vaasan seudulla tammi-, helmikuun pitkänajan tilastollinen keskimääräinen lämpö-
tila on noin -10 0C. Laskentamalli on ajasta riippuvainen, aika-askeleena on 1 h ja 
laskenta-aika 14 – 28 vuorokautta. Rakennetyypeistä on mallinnettu 1 * 1 m2 seinä-
elementti sekä laskentatuloksissa kuvaajissa on esitetty lämpö- ja kosteusjakaumat 
rakenteen läpi, y-suunnassa, seinäelementin keskellä sekä runkotolpan ja eristeen 
rajapinnassa elementin korkeussuunnassa keskellä. Lämpötila ja kosteuspitoisuus 
kuvaajissa on tulostettuna sisäpinnassa, Cyproc’in tai betonikuoren ja eristekerrok-
sen rajapinnassa, eristeen keskellä, eristeen ja lisäeristeen rajapinnassa sekä eristeen 
ulkopinnassa. Kantavassa betonirakenteessa pitoisuudet on esitetty lisäksi betoni-
kuoren keskellä.
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Alla olevassa kuviossa 5.2.7 a - c on esitettynä rakennusten 1A ja 1B ei-kantavan puu-
runkoisen rakennetyypin lämpötilajakaumat. 
Rakennetyyppi 1A    Rakennetyyppi 1B
Kuvio 5.2.7 a Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumat(ei kantava)
Kuvio 5.2.7 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin keskipisteessä 
(ei kantava)
Kuvio 5.2.7 c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin runkotolpan kohdalla 
(ei kantava)
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Ulkoilman lämpötila - 10 0C
Ulkoilman RH 80 %
Vaasan seudulla tammi-, helmikuun pitkänajan tilastollinen keskimääräinen 
lämpötila on noin -10 0C. Laskentamalli on ajasta riippuvainen, aika-askeleena on 
1 h ja laskenta-aika 14 – 28 vuorokautta. Rakennetyypeistä on mallinnettu 1 * 1 
m2 seinäelementti sekä laskentatuloksissa kuvaajissa on esitetty lämpö- ja 
kosteusjakaumat rakenteen läpi, y-suunnassa, seinäelementin keskellä sekä 
runkotolpan ja eristeen rajapinnassa elementin korkeussuunnassa keskellä. 
Lämpötila ja kosteuspitoisuus kuvaajissa on tulostettuna sisäpinnassa, Cyproc’in 
tai betonikuoren ja eristekerroksen rajapinnassa, eristeen keskellä, eristeen ja 
lisäeristeen rajapinnassa sekä eristeen ulkopinnassa. Kantavassa betonirakenteessa 
pitoisuudet on esitetty lisäksi betonikuoren keskellä.
Alla olevassa uvassa 5.2.7 a - c on esitettynä rakennusten 1A ja 1B ei-kantavan 
puurunkoisen rakennetyypin lämpötilajakaumat. 
Rakennetyyppi 1A Rakennetyyppi 1B
Kuva 5.2.7 a akennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumat(ei kantava)
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Kuva 5.2.7 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin 
keskipisteessä (ei kantava)
Kuva 5.2.7 c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin 
run otolp n kohdalla (ei kantava)
Lämpötiloissa rakennetyyppien välillä ei eri kerrosten rajapinnoissa ole eroa
vaikka eristämisen taso on eri. Puun paremman lämmönjohtavuuden vuoksi 
eristeeseen verrattuna puun ulkopinnan lämpötila on korkeampi kuin elementin 
keskipisteessä lisäeristeen ja eristeen välissä. Ero kummassakin rakennetyypissä 
on noin 4 0C. Elementin sisäpinnassa lämpötila kylmäsiltana olevan puun
kohdalla on asteen pienempi verrattuna muuhun sisäpintaan.
Kevytrunkoisessa rakenteessa kylmäsiltana toimivan puurungon lämpövirta
rakennetyypissä 1A on jonkin verran suurempi, kuin paremmin eristetyn 
rakennetyypin 1 B. Tämä näkyy myös alla olevassa kuvassa 5.2.8, missä on 
esitettynä lämpövirta eristeen ulkopinnassa rakenteen läpi molemmille 
rakennetyypeille. Rakennetyypin 1B lämpövirta puurungon kohdalla on noin 2 
W/m2 pienempi kuin rakennetyypin 1A.
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Kuva 5.2.7 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin 
keskipisteessä (ei kantava)
Kuva 5.2.7 c R net y pien 1A ja 1B lämpötilaj kau atelemen in 
runkotolpan kohdalla (ei kantava)
Lämpötiloissa rakennetyyppien välillä ei eri kerrosten rajapinnoissa ole eroa
vaikka eristämisen taso on eri. Puun paremman lämmönjohtavuuden vuoksi 
eristeeseen verrattuna puun ulkopinnan lämpötila on korkeampi kuin elementin 
keskipisteessä lisäeristeen ja eristeen välissä. Ero kum assakin rakennetyypissä 
on noin 4 0C. Elementin sisäpinnassa lämpötila kylmäsiltana olevan puun
kohdalla on asteen pienempi verrattuna muuhun sisäpintaan.
Kevytrunkoisessa rakenteessa kylmäsiltana toimivan puur ngon lämpövirta
raken ety pis ä 1A on jonkin verran su rempi, kuin parem in eristetyn 
raken ety pin 1 B. Tämä näky  myös alla olevassa kuvassa 5.2.8, missä on 
esitettynä lämpövirta eriste n ulkopin assa rakenteen läpi molem ille 
raken ety peille. Raken ety pin 1B lämpövirta pu rungon kohdalla on oin 2 
W/m2 pienempi kuin raken ety pin 1A.
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Lämpötiloissa rakennetyyppien välillä ei eri kerrosten rajapinnoissa ole eroa vaikka 
eristämisen taso on eri. Puun paremman lämmönjohtavuuden vuoksi eristeeseen ver-
rattuna puun ulkopinnan lämpötila on korkeampi kuin elementin keskipisteessä lisä-
eristeen ja eristeen välissä. Ero kummassakin rakennetyypissä on noin 4 0C. Elemen-
tin sisäpinnassa lämpötila kylmäsiltana olevan puun kohdalla on asteen pienempi 
verrattuna muuhun sisäpintaan.
Kevytrunkoisessa rakenteessa kylmäsiltana toimivan puurungon lämpövirta raken-
netyypissä 1A on jonkin verran suurempi, kuin paremmin eristetyn rakennetyypin 1 
B. Tämä näkyy myös alla olevassa kuviossa 5.2.8, missä on esitettynä lämpövirta eris-
teen ulkopinnassa rakenteen läpi molemmille rakennetyypeille. Rakennetyypin 1B 
lämpövirta puurungon kohdalla on noin 2 W/m2 pienempi kuin rakennetyypin 1A. 
Kuvio 5.2.8 Lämpövirta rakennetyypeissä ei-kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2
Kuviossa 5.2.9 a - c on esitettynä vastaavasti rakennusten kantavien ulkoseinärakentei-
den lämpötilajakaumat. Laskentatulosten perusteella elementin keskellä lisäeristeen 
ja eristeen rajapinnassa kummassakin tyypissä lämpötila on – 1 0C. Rakennetyypissä 
1	A	puurungon	ulkopinnan	lämpötila	on	+	4	0C	ja	rakennetyypissä	1	B	vastaavasti	+	9	
0C. Lämpötilajakauma eristekerroksessa on kummassakin rakennetyypissä samanlai-
nen johtuen massiivisen betoniseinän lämpökapasiteetista. Lämpövirta eristeen ulko-
pinnassa, kuvio 5.2.10, on vastaava kuin ei-kantavassa rakenteessa, koska eristystasot 
ovat samat.
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uva 5.2.8, Lämpövirta rakennetyypeissä ei-kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2
Kuvassa 5.2.9 a - c on esitettynä vastaavasti rakennusten kantavien 
ulkoseinärakenteiden lämpötilajakaumat. Laskentatulosten perusteella elementin 
keskellä lisäeri teen ja eristeen rajapinnassa kummassakin tyypissä lämpötila on –
1 0C. Rakennetyypissä 1 A puurungon ulkopinnan lämpötila on + 4 0C ja 
rakennetyypissä 1 B vastaavasti + 9 0C. Lämpötilajakauma eristekerroksessa on 
kummassakin rakennetyypissä samanlainen johtuen massiivisen betoniseinän 
lämpökapasiteetista. Lämpövirta eristeen ulkopinnassa, kuva 5.2.10, on vastaava 
kuin ei-kantavassa rakenteessa, koska eristystasot ovat samat.
Kuva 5.2.9 a Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumat (kantava)
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Kuvio 5.2.9 a Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumat (kantava)
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Kuva 5.2.8, Lämpövirta rakennetyypeissä ei-kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2
Kuvassa 5.2.9 a - c on esitettynä vastaavasti rakennusten kantavien 
ulkoseinärakenteiden lämpötilajakaumat. Laskentatulosten perusteella elementin 
keskellä lisäeristeen ja eristeen rajapinnassa kummassakin tyypissä lämpötila on –
1 0C. Rakennetyypissä 1 A puurungon ulkopinnan lämpötila on + 4 0C ja 
rakennetyypissä 1 B vastaavasti + 9 0C. Lämpötilajakauma eristekerroksessa on 
kummassakin rakennetyypissä samanlainen johtuen massiivisen betoniseinän 
lämpökapasiteetista. Lämpövirta eristeen ulkopinnassa, kuva 5.2.10, on vastaava 
kuin ei-kantavassa rakenteessa, koska eristystasot ovat samat.
Kuva 5.2.9 a Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumat (kantava)
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Kuva 5.2.9 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin 
keskipisteessä (kantava)
Kuva 5.2.9  c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin 
runkotolpan kohdalla (kantava)
Kuva 5.2.10, Lämpövirta rakennetyypeissä kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2
5.3 Kosteustekninen tarkastelu
Kuvio 5.2.9 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin keskipisteessä 
(kantava)
30(69)
Kuva 5.2.9 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin 
keskipisteessä (kantava)
Kuva 5.2.9  c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin 
runkotolpan kohdalla (kantava)
Kuva 5.2.10, Lämpövirta rakennetyypeissä kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2
5.3 Kosteustekninen tarkastelu
Kuvio 5.2.9 c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin runkotolpan kohdalla 
(kantava)
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Kuvio 5.2.10 Lämpövirta rakennetyypeissä kantava 1 A ja 1 B, yksikkö W/m2 
5.3 Kosteustekninen tarkastelu
5.3.1 Mitatut kosteuspitoisuudet
Seuraavassa tarkastellaan edellä olevien lämpötilojen mittauspisteiden vastaavia 
mitattuja vesihöyrypitoisuuksia. Kuviossa 5.3.1 on rakennuksessa 1A monitoroidut 
mittauspisteen M4 (Kaakko) 2-, 4- ja 8-kerroksen absoluuttiset kosteuspitoisuudet. 
Elokuun 2011 jälkeen kosteusanturi 8-kerroksessa ei ole toiminut. Tuloksista voidaan 
todeta, että koko eristetilan vesihöyrypitoisuus kaikissa kerroksissa seuraa ulkoilman 
vesihöyrypitoisuutta ja eri kerroksissa vaihteluväli on ulkoilman pitoisuudesta  1 g/
m3.
Kuvio 5.3.1, Rakennus 1A, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset kosteuspitoisuudet, 
ei-kantava rakennetyyppi
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Kuva 5.2.9 b Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin elentin 
keskipisteessä (kantava)
Kuva 5.2.9  c Rakennetyypppien 1A ja 1B lämpötilajakaumatelementin 
runkotolpan kohdalla (kantava)




Seuraavassa tarkastellaan edellä olevien lämpötilojen mittauspisteiden vastaavia
mitattuja vesihöyrypitoisuuksia. Kuvassa 5.3.1 on rakennuksessa 1A monitoroidut 
mittauspisteen M4 (Kaakko) 2-, 4- ja 8-kerroksen absoluuttiset 
kosteuspitoisuudet. Elokuun 2011 jälkeen kosteusanturi 8-kerroksessa ei ole 
toiminut. Tuloksista voidaan todeta, että koko eristetilan vesihöyrypitoisuus 
kaikissa kerroksissa seuraa ulkoilman vesihöyrypitoisuutta ja eri kerroksissa 
vaihteluväli on ulkoilman pitoisuudesta ± 1 g/m3.


























































































































































Kuvio 5.3.2 Rakennus 1A, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset kosteuspitoisuudet, 
kantava rakennetyyppi
Yllä kuviossa 5.3.2 on rakennuksen 1A mittauspisteen M3 (Lounas) mitatut vesihöy-
rypitoisuudet. Kesäaikaan eristeen ulkopinnan pitoisuus on ulkoilman pitoisuutta 
korkeampi. Kosteuden tiivistymistä rakenteeseen ei kuitenkaan tapahdu, koska myös 
mitattu lämpötila eristeen ulkopinnassa on korkea ja tällöin kyllästyspitoisuus on 
suuri (vrt kuvio 5.2.4 Lämpötilajakauma). Kuvassa vihreä katkoviiva kuvaa ulkoil-
man kyllästyskosteuspitoisuutta. Syksyllä ja keväällä johtuen auringon vaikutuksesta 
esiintyy ”piikkejä”, jolloin eristekerroksen kosteuspitoisuus on mittaushetkellä korke-
ampi kuin ulkoilman kyllästyskosteus. Kuitenkin eristekerroksen kyllästyskosteus on 
kaikissa tapauksissa suurempi kuin absoluuttinen kosteuspitoisuus johtuen auringon 
vaikutuksesta. Luenta-ajankohta mittaustuloksille oli keskipäivä klo 12.00.
Kuvioissa 5.3.3 ja 5.3.4 ovat vastaavat tulokset rakennukselle 1B.
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Kuva 5.3.2, Rakennus 1A, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset 
kosteuspitoisuudet, kantava rakennetyyppi
Yllä kuvassa 5.3.2 on rakennuksen 1A mittauspisteen M3 (Lounas) mitatut 
vesihöyrypitoisuudet. Kesäaikaan eristeen ulkopinnan pitoisuus on ulkoilman 
pitoisuutta korkeampi. Kosteuden tiivistymistä rakenteeseen ei kuitenkaan
tapahdu, koska myös mitattu lämpötila eristeen ulkopinnassa on korkea ja tällöin 
kyllästyspitoisuus on suuri (vrt kuva 5.2.4 Lämpötilajakauma). Kuvassa vihreä 
katkoviiva kuvaa ulkoilman kyllästyskosteuspitoisuutta. Syksyllä ja keväällä
johtuen auringon vaikutuksesta  esiintyy ”piikkejä”, jolloin eristekerroksen
kosteuspitoisuu  on mittaushetkellä korkeampi kuin ulkoilman kyllästy k ste s. 
Kuitenkin eristekerroksen kyllästyskosteus on kaikissa tapauksissa suurempi kuin 
absoluuttinen kosteuspitoisuus johtuen auringon vaikutuksesta. Luenta-ajankohta 































































































































































Kuvio 5.3.3 Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset kosteuspitoisuudet, 
ei-kantava rakennetyyppi, luode
Kuvio 5.3.4 Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset kosteuspitoisuudet, 
kantava rakennetyyppi, koillinen
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Kuva 5.3.3, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset 




































































































































































































Kuva 5.3.3, Rakennus 1B, Eristeen sisä- ja ulkopinnan mitatut absoluuttiset 




































































































































































































Talvella ulkoilman suhteellinen kosteus vaihtelee 80 – 90 %:n välillä. Koska eristeen 
ulkopinnan lämpötila ja eristetilan vesihöyrypitoisuus seuraa ulkoilman olosuhteita, 
rakenteeseen ei saa tulla ylimääräistä kosteustuottoa kosteuden tiivistymisen välttä-
miseksi.  
5.3.2 Lasketut kosteuspitoisuudet
Mallintaminen on tehty rakennusten rakennetyypeille ja tuloksia verrattu mitattuihin 
arvoihin. Näin on saatu tietty varmuustaso sille, että laskentaan syötetyt lähtöarvot 
antavat tuloksia, jotka vastaavat todellisuutta.
Seuraavassa tarkastellaan Comsol-laskentatuloksia kosteuden siirtymisestä seinäele-
mentin läpi. Laskennan lähtötilanteena, alkuarvona on koko rakenteen RH = 80 %, 
josta laskenta konverkoi annettuihin reunaehtoihin, sisäpuolen RH = 50 % ja lämpö-
tila Ts = 23 0C sekä ulkopuolen RH = 80 % ja lämpötila Tu = -10 0C.  Laskentaväli on 
1 h ja laskenta-aika 14 - 28 vuorokautta. Alla kuvissa 5.3.5 a - f on esitettynä raken-
netyyppien suhteellinen kosteus RH ja vesihöyrypitoisuus sekä käyrästön muodossa 
RH:n ja vesihöyrypitoisuuden konvergoituminen reunaehtoihin ajan funktiona. Ku-
vien vasemman puoleiset kuvat esittävät rakennetyyppiä 1A ja oikean puoleiset kuvat 
tyyppiä 1B. 
 Rakennetyyppi 1 A, ei-kantava  Rakennetyyppi 1 B, ei-kantava
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Kuva 5.3.5a, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus
Kuva 5.3.5b, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Kuva 5.3.5c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin 
keskipisteessä
Kuvio 5.3.5a Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus
40
Kuvio 5.3.5b Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Kuvio 5.3.5c Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä
Kuvio 5.3.5d Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun ja eristeen rajapinnas-
sa elementin korkeuden keskellä
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Kuva 5.3.5a, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus
Kuva 5.3.5b, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Kuva 5.3.5c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin 
keskipisteessä
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Kuva 5.3.5a, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus
Kuva 5.3.5b, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Kuva 5.3.5c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin 
keskipisteessä
36(69)
Kuva 5.3.5d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun ja 
eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Kuva 5.3.5e, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
elementin keskipisteessä
Kuva 5.3.5,f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan ja eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Eristetilan suhteellinen kosteus RH laskennan mukaan tasoittuu arvoon 0.1 … 0.2 
ja absoluuttinen vesihöyrypitoisuus tasapainottuu tilaan 2 – 3 g/m3, mikä vastaa 
talviolosuhteissa eristetilasta mitattuja pitoisuuksia (vrt kuvat 5.3.1 – 5.3.4).
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Kuvio 5.3.5e Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskipis-
teessä
Kuvio 5.3.5f  Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus runkotolpan ja eris-
teen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Eristetilan suhteellinen kosteus RH laskennan mukaan tasoittuu arvoon 0.1 … 0.2 ja 
absoluuttinen vesihöyrypitoisuus tasapainottuu tilaan 2 – 3 g/m3, mikä vastaa talvi-
olosuhteissa eristetilasta mitattuja pitoisuuksia (vrt kuviot 5.3.1 – 5.3.4).
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Kuva 5.3.5d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun ja 
eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Kuva 5.3.5e, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
elementin keskipisteessä
Kuva 5.3.5,f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan ja eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Eristetilan suhteellinen kosteus RH laskennan mukaan tasoittuu arvoon 0.1 … 0.2 
ja absoluuttinen vesihöyrypitoisuus tasapainottuu tilaan 2 – 3 g/m3, mikä vastaa 
talviolosuhteissa eristetilasta mitattuja pitoisuuksia (vrt kuvat 5.3.1 – 5.3.4).
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Kuva 5.3.5d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun ja 
eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Kuva 5.3.5e, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
elementin keskipisteessä
Kuva 5.3.5,f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan ja eristeen rajapinnassa elementin korkeuden keskellä
Eristetilan suhteellinen kosteus RH laskennan mukaan tasoittuu arvoon 0.1 … 0.2 
ja absoluuttinen vesihöyrypitoisuus tasapainottuu tilaan 2 – 3 g/m3, mikä vastaa 
talviolosuhteissa ristetilas  mitattuja pitoisuuksia (vrt kuvat 5.3.1 – 5.3.4).
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Alla kuvioissa 5.3.6 a – f ovat esitettynä vastaavat laskentatulokset kantavalla betoni-
kuorella oleville rakennetyypeille.
 Rakennetyyppi 1 A, kantava  Rakennetyyppi 1 B, kantava
Kuvio 5.3.6 a Rakennetyyppien, 1A ja 1B (kantava) suhteellinen kosteus RH
Kuvio 5.3.6 b Rakennetyyppien 1A ja 1B, (kantava) absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Kuvio 5.3.6 c Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin keskellä
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Alla kuvissa 5.3.6 a – f ovat esitettynä vastaavat laskentatulokset kantavalla 
betonikuorella oleville rakennetyypeille.
  t va Rakennetyyppi 1 B, k ntava
Kuva 5.3.6 a, Rakennetyyppien, 1A ja 1B (kantava) suhteellinen kosteus RH
Kuva 5.3.6 b, Rakennetyyppien 1A ja 1B, (kantava) absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus
Kuva 5.3.6 c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin keskellä
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Alla kuvissa 5.3.6 a – f ovat esitettynä vastaavat laskentatulokset kantavalla 
betonikuorella oleville rakennetyypeille.
Rakennetyyppi 1 A, kantava Rakennetyyppi 1 B, kantava
Kuva 5.3.6 a, Rakennetyyppien, 1A ja 1B (kantava) suhteellinen kosteus RH
Kuva 5.3.6 b, Rakennetyyppien 1A ja 1B, (kantava) absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus
uva 5.3.6 c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellin n kosteus elem ntin keskellä
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Alla kuvissa 5.3.6 a – f ovat esitettynä vastaavat laskentatulokset kantavalla 
betonikuorella oleville rakennetyypeille.
Rakennetyyppi 1 A, kantava Rakennetyyppi 1 B, kantava
Kuva 5.3.6 a, Rakennetyyppien, 1A ja 1B (kantava) suhteellinen kosteus RH
Kuva 5.3.6 b, Rakennetyyppien 1A ja 1B, (kantava) absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus
Kuva 5.3.6 c, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus elementin keskellä
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Kuvio 5.3.6 d Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun kohdalla elementin 
korkeuden keskellä
Kuvio 5.3.6 e Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskellä
Kuvio 5.3.6 e Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskellä
Tulosten mukaan eristetilan kriittisin kohta on eristeen ja lisäeristeen rajapinta, missä 
suhteellinen kosteus hitaasti konvergoi alle yhden, absoluuttinen vesihöyrypitoi-
suus on noin 6 g/m3 (violetti kuvaaja). Laskentaaika oli 30 vrk eli yhteensä lasken-
takierroksia oli 720, kun laskennan ”step” on 1 h. Laskentatulokset osoittavat, miten 
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Kuva 5.3.6 d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun kohdalla
elementin korkeuden keskellä
Kuva 5.3.6 e, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
elementin keskellä
Kuva 5.3.6 f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan kohdalla elementin korkeuden keskellä
Tulosten mukaan eristetilan kriittisin kohta on eristeen ja lisäeristeen rajapinta, 
missä suhteellinen kosteus hitaasti konvergoi alle yhden, absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus on noin 6 g/m3 (violetti kuvaaja). Laskentaaika ol  30 vrk eli 
yhteensä laskentakierroksia oli 720, kun laskennan ”step” on 1 h.
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Kuva 5.3.6 d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun kohdalla
elementin korkeuden keskellä
Kuva 5.3.6 e, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
elementin keskellä
Kuva 5.3.6 f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan kohdalla elementin korkeuden keskellä
Tulosten mukaan eristetilan kriittisin kohta on eristeen ja lisäeristeen rajapinta, 
missä suhteellinen k steus hitaasti konvergoi alle yhden, absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus on noin 6 g/m3 (violetti kuvaaja). Laskentaaika oli 30 vrk eli 
yhteensä laskentakierroksia oli 720, kun laskennan ”step” on 1 h.
38(69)
5.3.6 d, Rakennetyyppien 1A ja 1B suhteellinen kosteus runkopuun kohdalla
or uden keskellä
v  . . e, ke etyy ie  j  absoluuttinen vesihöyrypitoisu s 
elementin keskellä
Kuva 5.3.6 f, Rakennetyyppien 1A ja 1B absoluuttinen vesihöyrypitoisuus 
runkotolpan kohdalla elementin korkeuden keskellä
Tulosten mukaan eristetilan kriittisin kohta on eristeen ja lisäeristeen rajapinta, 
missä suhteellinen kosteus hitaasti konvergoi alle yhden, absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus on noin 6 g/m3 (violetti kuvaaja). Laskentaaika oli 30 vrk eli 
yhteensä laskentakierroksia oli 720, kun laskennan ”step” on 1 h.
44
vesihöyrypitoisuus konvergoi sisä- ja ulkoilman annettuihin pitoisuuksiin. Lasken-
taan valitut reunaehdot vastaavat pitkänajan Vaasan alueella esiintyviä keskiarvoja 
ja tulosten perusteella kaikissa tapauksissa vesihöyry- ja kosteuspitoisuus osoittavat 
ajan funktiona laskevaa pitoisuutta, jolloin rakenteet myös teoreettisen tarkastelun 
perusteella toimivat lämpö- ja kosteusteknisesti.
Kun verrataan mitattuja absoluuttisia vesihöyrypitoisuuksia laskentamallin antamiin 
tuloksiin, voidaan todeta näiden vastaavan toisiaan. Tämä näkyy alla olevassa ku-
vassa, kuvio 5.3.7, missä on esitettynä 1B:n ei-kantavan ja kantavan rakennetyypin 
absoluuttinen vesihöyrypitoisuus. Mallinnettu vesihöyrypitoisuus eristetilassa vastaa 
mitattuja arvoja. Talvisaikaan rakennetyyppien mitattu vesihöyrypitoisuus vaihtelee 
välillä 2-4 g/m3 ja 3-5 g/m3.
Kuvio 5.3.7 Rakennetyypin, 1B kantava, laskettu absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Laskentatuloksia tarkasteltaessa on huomioitavaa, että laskenta kovergoi lähtöarvoista 
annettuihin reunaehtoihin. Tuloksia arvioitaessa täytyy tarkastella lopputuloksia. Las-
kenta etenee annetulla ”step’illä” laskennan loppuaikaan. Jokaisella step’illä ohjelma 
iteroi laskentaa niin kauan kunnes määritetty tarkkuus iteraatiokierrosten välillä saa-
vutetaan. Esimerkiksi kuviossa 5.3.6.d suhteellinen kosteus laskennan alkuvaiheessa 
ylittää arvon yksi, mikä ei tietenkään ole mahdollista. Tällöin ei voi tehdä johtopää-
töstä, että 7, 8 vrk:n kohdalla rakenteeseen tapahtuisi tiivistymistä.
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Laskentatulokset osoittavat, miten vesihöyrypitoisuus konvergoi sisä- ja 
ulkoilman annettuihin pitoisuuksiin. Laskentaan valitut reunaehdot vastaavat 
pitkänajan Vaasan alueella esiintyviä keskiarvoja ja tulosten perusteella kaikissa 
tapauksissa vesihöyry- ja kosteuspitoisuus osoittavat ajan funktiona laskevaa 
pitoisuutta, jolloin rakenteet myös teoreettisen tarkastelun perusteella toimivat 
lämpö- ja kosteusteknisesti. 
Kun verrataan mitattuja absoluuttisia vesihöyrypitoisuuksia laskentamallin 
antamiin tuloks in, voidaan todeta näiden vastaavan toisi an. Tä ä näkyy alla 
olevassa kuvassa, kuva 5.3.7, missä on esitettynä 1B:n ei-kantavan ja kantavan 
rakennetyypin absoluuttinen vesihöyrypitoisuu . Mallinnett  v sihöyrypitoisuus 
eristetilassa vastaa mitattuja arvoja. Talvisaikaan rakennetyyppien mitattu 
vesihöyrypitoisuus vaihtelee välillä 2-4 g/m3 ja 3-5 g/m3.
Kuva 5.3.7 Rakennetyypin, 1B k nt va, laskett  absoluuttinen vesihöyrypitoisuus
Laskentatuloksia tarkasteltaessa on huomioitavaa, että laskenta kovergoi 
lähtöarvoista a nettuihin reunaehtoihi . Tuloksia rvioitaessa täytyy tarkast la 
lopputuloksia. Laskenta etenee annetulla ”step’illä” laskennan loppuaikaan. 
Jokaisella step’illä ohjelma iteroi laskentaa niin kauan kunnes määritetty tarkkuus 
iteraatiokierrosten välillä saavutetaan. Esimerkiksi kuvassa 5.3.6.d suhteellinen 
kosteus laskennan alkuvaiheessa ylittää arvon yksi, mikä ei tietenkään ole 
mahdollista. Tällöin ei voi tehdä johtopäätöstä, että 7, 8 vrk:n kohdalla 
rakenteeseen tapahtuisi tiivistymistä.
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5.4 Matalaenergiarakenteiden lämpö- kosteustekninen tarkastelu
Seuraavassa tarkastellaan edellä olevien rakennusten vastaavia rakennetyyppejä, 
joissa pehmeä eriste on korvattu uretaanieristeellä, kuva 5.4.1 Laskennassa uretaanille 
on käytetty seuraavia ominaisuuksia:
 Lämmönjohtavuus         = 0.023 W/(m K),
 Lämpökapasiteetti  Cp = 1000 J/(kg K) sekä
 Diffuusiovastuskerroin       = 320
Rakenteen U-arvo on tällöin 0.15 W/(m2 K). Rakenteen alkuarvoina, joista las-
kenta alkaa, on ollut alkulämpötilana T = 23 0C ja uretaanin RH = 30 % sekä puun 
ja Cyproc’in RH = 80 %.  Reunaehtoina, joihin laskenta konvergoi, on käytetty sisäil-
massa Ts	=	+23	0C ja RH = 50 % sekä ulkoilmassa Tu = -10 0C ja RH = 80 %. Uretaani-
levyn valittu suhteellinen kosteus 30 % perustuu tehtyyn RH-mittaukseen. Ulkovaras-
tossa säilytetyissä folio-pintaisissa uretaanilevyissä mitattu suhteellinen kosteus levyn 
keskellä	oli	46.2	%	ja	ulkoilman	79.5	%	lämpötilassa	+	5.5	0C.
Kuvio 5.4.1 Uretaanieristeiset rakennetyypit
Alla olevaan kuvioon 5.4.2 on kerättynä rakennetyypin A laskennan tulokset, elemen-
tin lämpötilajakauma, suhteellinen kosteus, absoluuttinen vesihöyrypitoisuus sekä 
kosteuspitoisuus. Lisäksi on kuvaajien avulla tarkasteltu lämpö- ja kosteuspitoisuutta 
seinäelementin paksuussuunnassa. Vasemmanpuoleiset kuvaajat esittävät lämpö- ja 
kosteuspitoisuutta rakenteessa elementin keskellä sekä oikean puoleiset kuvaajat esit-
tävät lämpö- ja kosteuspitoisuutta puurungon ja uretaanin rajapinnassa elementin 
korkeuden keskellä. Elementin keskellä uretaanieristeen ja lisäuretaanieristeen raja-
pinnassa lämpötila on -2 0C sekä runkopuun ja uretaanin rajapinnassa vastaavasti 
+4	 0C. Toisaalta suhteellinen kosteus runkotolpan alueella on korkea, laskennalli-
sesti yli yhden, absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on 8 g/m3. Runkopuun sisäpinnassa 
130 mm   Säänkestävä julkisivumuuraus
 49 mm    Tuuletusrako
 50 mm    Tuulensuoja, Uretaanilevy
150 mm    Puurunko 50*150 k600 + Uretaanilevy, 
                 levyn ja puurungon sauma vaahdotettu
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4





130 mm   Säänkestävä julkisivumuuraus
 40 mm    Tuuletusrako
 50 mm    Tuulensuoja uretaanilevy
150 mm    Puurunko 50*150 k600 +uretaanilevy 
                 levyn ja puurungon sauma vaahdotettu
                Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
   Kantava paikalla valettu betoniseinä
                rakennesuunnitelmien mukaan
φ
160 mm















Huokoisen materiaalin vesihöyrynläpäisevyys δmat voidaan mallintaa ilman 
vesihöyryläpäise yyden D ja diffuusiovastuskertoimen µ avulla
µ
δ Dmat = (3)
D on vesihöyryn diffuusiokerroin ilmassa normaali ilmanpaineessa, Ilmalle 









T*2.0eD = , missä
T on lämpötila [K]
pymp on ilmanpaine [Pa]
R on yleinen kaasuvakio [8.3143 J/(mol K)]
Mw on vesihöyryn molekyylipaino [18.016 g/mol]
Normaali ilmanpaineessa ja 20 0C lämpötilassa δv, ilma = 26.6 * 10-6 [m2/s].
Vesihöyryn läpäisevyydelle δp ja δv sekä diffuusiovastuskertoimelle µ on 
mallintamisessa käytetty seuraavia arvoja:
 
δp [*10-12 kg/(m s Pa)] δv [*10-6 m2/s] µ 
Bet ni 2 0.2706 100
Puu 3 0.407 65
Mineraalivilla 100 13.53 2.0
Cyproc 30 4.059 7
Uretaani 0.1 0.01353 320
Laskentamallissa on materiaalin sorptio – käyrän, Mat_W(RH):n avulla määritetty 










absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on 14 g/m3. Elementin keskipisteessä uretaanin si-
säpinnassa korkein suhteellinen kosteus tasapainottuu arvoon RH = 0.9, jolloin vas-
taava absoluuttinen  vesihöyrypitoisuus on 18 g/m3. 
Rakenteen sisällä lämpötila putoaa eristekerroksessa, vaalean sininen vyöhyke, 
0		–	+5	0C välille. Laskennan lähtötilanteessa puun suhteellinen kosteus on 80 % eli 
kosteuspitoisuus w  18 %. Runkopuun ulkopinnassa suhteellinen kosteus pysyy las-
kennan ajan korkeana (vaalean sininen kuvaaja) korkeana ja tällöin olosuhteet mikro-
bikasvustolle ovat olemassa. Mikrobikasvustolle riittää nolla asteen yläpuolella oleva 
lämpötila.
 Lämpötila    Suhteellinen kosteus 
 Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus  Kosteuspitoisuus
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Alla olevaan kuvaan 5.4.2 on kerättynä rakennetyypin A laskennan tulokset, 
elementin lämpötilajakauma, suhteellinen kosteus, absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus sekä kosteuspitoisuus. Lisäksi on kuvaajien avulla tarkasteltu 
lämpö- ja kosteuspitoisuutta seinäelementin paksuussuunnassa.
Vasemmanpuoleiset kuvaajat esittävät lämpö- ja kosteuspitoisuutta rakenteessa 
elementin keskellä sekä oikean puoleiset kuvaajat esittävät lämpö- ja 
kosteuspitoisuutta puurungon ja uretaanin rajapinnassa elementin korkeuden 
keskellä. Elementin keskellä uretaanieristeen ja lisäuretaanieristeen rajapinnassa 
lämpötila on -2 0C sekä runkopuun ja uretaanin rajapinnassa vastaavasti +4 0C. 
Toisaalta suhteellinen kosteus runkotolpan alueella on korkea, laskennallisesti yli 
yhden, absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on 8 g/m3. Runkopuun sisäpinnassa 
absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on 14 g/m3. Elementin keskipisteessä uretaanin 
sisäpinnassa korkein suhteellinen kosteus tasapainottuu arvoon RH = 0.9, jolloin
vastaava absoluuttinen  vesihöyrypitoisuus on 18 g/m3.
Rakenteen sisällä lämpötila putoaa eristekerroksessa, vaalean sininen vyöhyke, 0  
– +5 0C välille. Laskennan lähtötilanteessa puun suhteellinen kosteus on 80 % eli 
kosteuspitoisuus w ≈18 %. Runkopuun ulkopinnassa suhteellinen kosteus pysyy 
laskennan ajan korkeana (vaalean sininen kuvaaja) korkeana ja tällöin olosuhteet 





Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
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Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin raja-
pinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuvio5.4.2 Uretaanieristeisen kevyen, puurunkoseinän lämpö- ja kosteustekninen toiminta
42(69)
Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus Kosteuspitoisuus
Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
r pinnassa oik a korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
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Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus Kosteuspitoisuus
Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
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Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.2, Uretaanieristeisen kevyen, puurunkoseinän lämpö- ja kosteustekninen 
toiminta
Alla kuvassa 5.4.3 on esitettynä vastaavat tulokset rakennetyypille B, jonka 
sisäpinnassa on kantava betonikuori. Kuvaajat vasemmalla esittävät olosuhteita 




Alla kuviossa 5.4.3 on esitettynä vastaavat tulokset rakennetyypille B, jonka sisäpin-
nassa on kantava betonikuori. Kuvaajat vasemmalla esittävät olosuhteita elementin 
keskipisteessä ja oikealla puun ja uretaanin rajapinnassa elementin korkeuden kes-
kellä.
 Lämpötila    Suhteellinen kosteus
 Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus  Kosteuspitoisuus
Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin ra-
japinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
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Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.2, Uretaanieristeisen kevyen, puurunkoseinän lämpö- ja kosteustekninen 
toiminta
Alla kuvassa 5.4.3 on esitettynä vastaavat tulokset rakennetyypille B, jonka 
sisäpinnassa on kantava betonikuori. Kuvaajat vasemmalla esittävät olosuhteita 
elementin keskipisteessä ja oikealla puun ja uretaanin rajapinnassa elementin 
korkeuden keskellä.
Lämpötila Suhteellinen kosteus 44(69)
Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus Kosteuspitoisuus
Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
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Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus Kosteuspitoisuus
Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 




Lämpötilajakauma elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskelläSuhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin raja-
pinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuvio5.4.3 Uretaanieristeisen kantavan betoniseinän lämpö- ja kosteustekninen toiminta
Lämpötila puun kohdalla puun ulkopinnassa on noin 6 0C korkeampi kuin elemen-
tin keskellä kummassakin rakennetyypissä. Elementin keskellä uretaanin ja betoni-
kuoren rajapinnassa suhteellinen kosteus pysyy laskentajakson ajan noin yhdessä ja 
absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on noin 20 g/m3. Samoin puun kohdalla puun ul-
kopinnassa laskentajakson ajan RH > 1 ja absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on noin 
10 g/m3. 
Koska uretaanin vesihöyrynläpäisevyys on huono, diffuusiovastuskerroin  = 320, 
laskentamallin tulokset osoittavat, että käytettäessä uretaania eristeenä mallinnettu-
jen rakennetyyppien mukaisesti, on rakenteessa olevien muiden materiaalien oltava 
todella kuivia. Jotta betonikuoren suhteellinen kosteus putoaa 80 %:iin ja alle, edellyt-
tää tämä työmaaolosuhteissa useamman kuukauden kuivatusjakson. Betonin suhteel-
linen kosteus ajan saatossa tasapainottuu noin 50 – 60 %:iin.'
Tarkastellaan vielä rakennetyyppiä, missä uretaanilevy sijoitetaan sisäpuolelle, kuvio 
5.4.4. Rakenteen U-arvo on 0.12 W/(m2 K) standardin SFS EN ISO 6946 mukaisesti. 
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Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus lementin eskipisteessä vasen sekä ru opu n ja 
uretaanin rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.3, Uretaanieristeisen kantavan betoniseinän lämpö- ja kosteustekninen 
toiminta
Lämpötila puun kohd lla pu n ulkopinn ssa on noin 6 0C korkeampi kuin 
elementin keskellä kummassakin rakennetyypissä. Elementin keskellä uretaanin ja 
betonikuoren rajapinnassa suhteellinen kosteus pysyy laskentajakson ajan noin 
yhdessä ja absoluuttinen vesihöyrypitoisuus on noin 20 g/m3. Samoin puun 
kohdalla puun ulkopinnassa laskentajakson ajan RH > 1 ja absoluuttinen 
vesihöyrypitoisuus on noi  10 g/m3.
Koska uretaanin vesihöyrynläpäisevyys on huono, diffuusiovastuskerroin µ = 320, 
laskentamallin tulokset osoittavat, että käytettäessä uretaania eristeenä
mallinnettujen rakennetyyppien mukaisesti, on rakenteessa olevien muiden 
materiaalien oltava todella kuivia. Jotta betonikuoren suhteellinen kosteus putoaa 
80 %:iin ja alle, edellyttää tämä työmaaolosuhteissa useamman kuukauden 
kuivatusjakson. Betonin suhteellinen kosteus ajan saatossa tasapainottuu noin 50 –
60 %:iin.
Tarkastellaan vielä rakennetyyppiä, missä uretaanilevy sijoitetaan sisäpuolelle,
kuva 5.4.4. Rakenteen U-arvo on 0.12 W/(m2 K) standardin SFS EN ISO 6946 
mukaisesti. Lähtötilanteena laskentaan on annettu seuraavat: uretaanin RH_init =
0.3 ja muiden materiaalikerrosten RH_init = 0.8. Lähtölämpötila on T_init = 23 
0C. Reunaehtoina sisä- ja ulkopinnan RH ja lämpötila ovat samat kuin edellä.
50
Lähtötilanteena laskentaan on annettu seuraavat: uretaanin RH_init = 0.3 ja muiden 
materiaalikerrosten RH_init = 0.8. Lähtölämpötila on T_init = 23 0C. Reunaehtoina 
sisä- ja ulkopinnan RH ja lämpötila ovat samat kuin edellä.
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                Julkisivu työselityksen mukaan
 44 mm    Tuuletusrako, ristikoolaus
 50 mm    Tuulensuoja ja lämmöneriste Isover RKL-31 E
175 mm    Puurunko 50*175 k600 + lämmöneriste
                 Isover KL-33
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
     Uretaanilevy




 Ulkoseinä (Ei kantava)
Lämpötila Vesihöyrypitoisuus
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.4 Ei-kantavan rakennetyypin lämpö- ja kosteustekninen toiminta
Kuvan 5.4.4 rakennetyyppi laskennan mukaan toimii, mutta toisaalta 
uretaanilevyn hyvä lämmöneristävyys kylmentää uretaanilevyn ulkopuoliset 
rakenteet ja kondenssiriski konvektion seurauksena kasvaa. Kastepiste rakenteessa 
siirtyy syvälle lähemmäs sisäpintaa mihin myös mahdollinen kosteus tiivistyy ja 
tällöin rakenteen kuivuminen hidastuu. 
  Lämpötila    Vesihöyrypitoisuus
Suhteellinen kosteus elementin keskipisteessä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oi ea korkeussuu nassa elementin keskellä
Kuvio 5.4.4 Ei-kantavan rakennetyypin lämpö- ja kosteustekninen toiminta
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                Julkisivu työselityksen mukaan
 44 mm    Tuuletusrako, ristikoolaus
 50 mm    Tu lens oja ja lämmöneriste Isover RKL-31 E
175 m     P runko 50*175 k600 + lämmöneriste
                 Isover KL-33
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
     Uretaanilevy




 Ulkoseinä (Ei kantava)
Lämpötila esihöyrypitois us
Suhteell en kosteus elementi  keskipist essä vasen sekä runkopuun ja uretaanin 
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.4 Ei-kantavan rakennetyypin lämpö- ja kosteustekninen toiminta
Kuvan 5.4.4 rakennetyyppi laskennan mukaan toimii, mutta toisaalta 
uretaanilevyn hyvä lämmöneristävyys kylmentää uretaanilevyn ulkopuoliset 
rakenteet ja kondenssiriski konvektion seurauksena kasvaa. Kastepiste rakenteessa 
siirtyy syvälle lähemmäs sisäpint a mihin myös mahdollinen kosteus tiivistyy ja 
tällöin rakenteen kuivuminen hidastuu. 
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                Julkisivu työselityksen mukaan
 44 mm Tuuletusrako, ristikoolaus
 50 mm Tuulens oja ja lämmöneriste Isover RKL-31 E
175     Puurunko 50*175 k600 + lämmöneriste
                 Isover KL-33
                 Muuraussiteet 4 kpl/m2     4
     Uretaanilevy




 Ulkoseinä (Ei kantava)
Lämpötila Vesihöyrypitoisuus
Suhteellinen kost us elementin ke kipi teessä vasen sekä runkop un ja uretaani  
rajapinnassa oikea korkeussuunnassa elementin keskellä
Kuva 5.4.4 Ei-kantavan rakennetyypin lämpö- ja kosteustekninen toiminta
Kuvan 5 .4 rake net yppi l  uka n toimii, mutta toisaalta 
uretaanilevyn hyvä lämmönerist l entä  ureta nilevyn ulkopuoliset 
rakenteet ja kondenssiriski konvektion seurauksena kasvaa. Kastepiste rakenteessa 
siirtyy syvälle lähemmäs sisäpintaa mihin myös mahdollinen kosteus tiivistyy ja 
tällöin rakenteen kuivuminen hidastuu. 
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Kuvion 5.4.4 rakennetyyppi laskennan mukaan toimii, mutta toisaalta uretaanilevyn 
hyvä lämmöneristävyys kylmentää uretaanilevyn ulkopuoliset rakenteet ja 
kondenssiriski konvektion seurauksena kasvaa. Kastepiste rakenteessa siirtyy syvälle 
lähemmäs sisäpintaa mihin myös mahdollinen kosteus tiivistyy ja tällöin rakenteen 
kuivuminen hidastuu.
Matalaenergiarakentamisessa tiiviin, vesihöyryä huonosti läpäisevän myös homogee-
nisen eristekerroksen sijoittaminen syvälle rakenteeseen tai jopa lähelle ulkopintaa 
on riski. Kuvion 5.4.1 mukainen rakennetyyppi, jossa on epähomogeenisia kerroksia, 
edellyttää, että muut liittyvät materiaalit ovat täysin kuivia. Se miten työmaaolosuh-
teissa esim betonirakentamisessa saadaan rakenteen suhteellinen kosteus alhaiseksi 
edellyttää pitkiä kuivumisaikoja. Tämä on aikataulullisista syistä usein mahdoton 
ja siksi uretaanieristeiden käyttöä kannattaa tarkoin tutkia toteutettavissa kohteissa. 
Myöskään ympäristön kosteusrasitus rakenteelle ei saa olla suurta. 
Vastaava tilanne on paksuissa rakennetyypeissä, joissa on useita eristekerroksia, kas-
tepiste siirtyy lähelle rakenteen sisäpintaa. Tällöin mahdollisen konvektion seurauk-
sena kosteus tiivistyy rajapintoihin ja kuivuminen pitkittyy sekä sen seurauksena ma-
teriaalien homehtumisriski kasvaa. Matalaenergiarakentamisessa pätee vanhat opit, 
tiiviiden kerrosten on sijaittava sisäpinnassa ja rakenteiden on oltava tiiviitä, konvek-
tiovirtausta ei saa esiintyä. Matalaenergiarakentamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota rakentamisen laatuun ja tiiviiseen rakentamiseen.
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6 ILMANVAIHDON ENERGIAKULUTUS
Rakennusten ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisilla IV-koneilla, ILTO W80. 
Rakennuksessa on erikseen kaksi poistoilmakonetta, joiden tilavuusvirta on 30 litraa/
sek sekä vaunuhuoneessa Ilto W130 tulo- poistoilmakone. Ilmanvaihtokoneissa on 
sisäänrakennettuna kanavien lämpötila-anturit. Koneisiin on liitettynä Modbus-mo-
deemit, joiden avulla antureiden lämpötiloja voidaan seurata Internet-verkon kautta. 
Modbus-modeemit saatiin koneiden valmistajan kautta. Kanavien lämpötilaseuranta 
tapahtuu koneen sisällä, jolloin lämpötilan mittaustuloksiin saattaa aiheuttaa pientä 
virhettä ilman pyörteisyys ja siten ilman sekoittuminen koneessa. Mittausseuran-
taa ei saatu kaikista koneista yhtäjaksoiseti koko vuoden ajalta, koska huoneistojen 
asukkaat irrottivat modeemit koneiden käyttöongelmien vuoksi. Seurantaa kuitenkin 
saatiin eri vuoden ajanjaksoilta, jolloin vuositasolla saadaan keskimääräiset tulokset. 
IV-koneiden lämpötiloja seurattiin kahdeksasta huoneistosta, neljästä huoneistosta 
4 – ja 8 - kerroksesta. Lämpötilojen lisäksi koneista saatiin tieto siitä, millä vaiheella, 
nopeudella kone kulloinkin kävi. Mittausdataa kerätään puolen tunnin välein.
Ennen asukkaiden sisään muuttoa IV-koneiden säädön jälkeen mitattiin tiettyjen 
huoneistojen poistoilmavirrat Decay-menetelmällä käyttäen seurantakaasuna rikki-
heksafloridia SF6
Ilmanvaihdon mittaus Decay-menetelmällä perustuu seurantakaasun käyttöön. Seu-
rantakaasu sekoitetaan tasaisesti huoneilmaan käyttäen tehokkaita tuulettimia. Sen 
jälkeen kun seurantakaasu on sekoittunut täysin huoneilmaan alkupitoisuuteen C(0) 
suljetaan tuulettimet ja laitetaan huoneiston ilmanvaihto päälle minkä jälkeen seura-
taan seurantakaasun pitoisuuden vaimenemista. Seurantakaasun pitoisuutta seura-
taan jokaisesta huoneiston poistoventtiilistä.
Ilmanvaihdon mittaus toteutettiin ohjeiden Nordtest Method NT VVS 019 /10/ ja NT 
VVS 047 /11/ mukaisesti
Kuvio 6.1 Huoneilmaan sekoitetun seurantakaasun vaimeneminen
Pitoisuuskäyrä C






Pitoisuus vaimenee exponentiaalisesti kuvan 6.1 mukaisesti. Käyrän loppuosa voi-
daan logaritmisessa asteikossa extrapoloida nolla-pitoisuuteen. Logaritmisessa astei-
kossa ajan suhteen käyrä on suoraviivainen ja viivan kulmakertoimen avulla voidaan 
määrittää nollapitoisuus ja sitä vastaava aika sekä extrapoloida käyrän alapuolinen 
pinta-ala. Pitoisuuden monitorointi voidaan lopettaa silloin kun vaimeneminen ta-
pahtuu exponentiaalisesti. Huoneilman keski-ikä  on sama kuin käyrän ala-
puolella olevan pinta-alan painopiste määritettynä ajan suhteen. Jakamalla käyrän 
alapuolinen pinta-ala osapintoihin, ilman keski-ikä saadaan lausekkeesta
Alla oleva kuva esittää tilaa nk. mäntävirtauksessa. Tällöin tila ajatellaan siten, että 
tilan toisessa päässä on tuloilmakanava ja toisessa päässä poistoilmakanava. Tilan yli 
kulkee mäntä, mikä työntää vanhan ilman edellään poistoilmakanavaan. Tällöin tilan 
keskipiste, eli vaihtuvan ilman painopiste vastaa tilan ilman keski-ikää.
Kuvio 6.2 Ilman keski-ikä nk. mäntävirtauksessa
Mittalaitteena käytettiin Bruel&Kjaer’in Multigas-monitor’ia 1302 siihen liitettynä 
Sampler&Doser 1303. Seurantakaasuna käytettiin rikkiheksafloridia SF6. Pitoisuuden 
mittaus suoritettiin jokaisesta poistokanavasta. Laitteisto mittaa pitoisuuden vuoro-
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Kuvio 6.3 Käytetty mittauslaitteisto
Kun tilassa on useita poistokanavia, ilman keskimääräinen ikä saadaan lausekkeesta













 q ....  q   q







 on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
  i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
         on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella  
  merkkiainepitoisuuden pinta-ala 
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
mittausajankohtana toiminut.
  
            = ( )( )i∑ ∆ keskimC *t 
 
    on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
   momentti ajan suhteen
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä  o  poistoilmakan vien lukumäärä
µi0 on kanavast  i mitat n pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
mo entti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
mittausajankohtana toiminut.
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi o m t ttu ilmavirt us kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensim äinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ike kimkes m  *C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin kone n vaihee la. Alla ole assa tauluk ssa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
mittausajankohtana toiminut.
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1 n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
ttausajankohtana toiminut.
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoi uuden nsimmäinen 
momentti jan suhteen 
[ 23 s*
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
mittausajankohtana toiminut.
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µ 1 = ( )( )
ikeskikeskim
 t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa




missä       on ilmanvaihdon nimellisaikavakio. Tilan ilmanvaihtokerroin n on nimel-
lisaikavakion käänteisluku
   n = 
Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, jol-
loin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa oles-
kellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat ilmamäärät 
mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa 6.1 on esitettynä 
mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei mittausajankohtana toiminut.
Taulukko 6.1 Huoneistojen ilmavirrat liesituulettimen eri nopeusvaiheilla
IV-koneesta mitattujen lämpötilojen ja käyttäen keskimääräisiä ilmavirtoja voidaan 
ilmanvaihdon kautta kulunut lämpöenergia laskea seuraavasti
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Taulukko 6.1 Huoneistojen ilmavirrat liesituulettimen eri nopeusvaiheilla
Huoneisto
Ilmavirrat [ litra/sekunti, suluissa 1/h ]
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
B8 (2-kerros) 19.66   (0.48) 23.87   (0.58) 29.33   (0.73)
B18 (4-kerros) 17.71   (0.35) 23.46   (0.46) 30.10   (0.59)
B20 (4-kerros) 17.75   (0.51) 22.74   (0.65) 25.10   (0.72)
B22 (4-kerros) 19.01   (0.46) 23.24   (0.56) 27.93   (0.68)
B46 (8-kerros) 16.70   (0.33) 23.94   (0.47)
B50 (8-kerros) 18.06   (0.44) 23.37   (0.57)
Keskiarvo 18.15   (0.43) 23.44   (0.55) 28.12   (0.68)
IV-koneesta mitattujen lämpötilojen ja käyttäen keskimääräisiä ilmavirtoja 
voidaan ilmanvaihdon kautta kulunut lämpöenergia laskea seuraavasti
( ) 1000t / *T4-T3
0.9

















Kuva 6.4, IV-koneen kanavien lämpötilamittaus
Lausekkeessa ρi on ilman tiheys, 1.2 kg/m3, cpi on ilman 
ominaislämpökapasiteetti, 1 kJ/(kg * K), qv, tulo on tuloilmavirta, qv, tulo = 0.9 qv, 
poisto, td ja tv ovat päivittäinen ja viikottainen IV-koneen käyntiaikasuhde.
Käyntiaikasuhteet ovat yksi, koska koneet ovat jatkuvasti käynnissä. ∆t on 
tarkasteltavan ajanjakson pituus, mittausdataa on kerätty puolen tunnin välein. 
Alla olevissa taulukoissa 6.2 a - b on esitettynä kahden huoneiston ilmanvaihdon 
kautta kulunut energia. Huoneiston B18 tulokset on otettu ajanjaksoilta, jolloin
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-k nee  on säädetty siten, että vaihe 1 vasta  perusil anvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitat iin erikseen kullakin ko en vaiheella. Alla olevassa taulukossa
6.1 on esitettynä mittaustulokset, huoneistojen B46 ja B50 vaihe 3 ei 
mittausajankohtana toiminut.
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Kuva 6.3, Käytetty mittauslaitteisto






















missä qi on mitattu ilmavirtaus kussakin poistokanavassa [m/s]
i = 1…n, missä n on poistoilmakanavien lukumäärä
µi0 on kanavasta i mitatun pitoisuuskäyrän alapuolella 




µi0 = ( )( )i∑ ∆ keskimC*t
µi1 on kanavasta i mitatun pitoisuuden ensimmäinen 
momentti ajan suhteen 
[ 23 s*m
mg ], µi1 = ( )( )ikeskimkeskim  t*C*t∑ ∆
Ilman keski-ikä < τ > = 
2
nτ ,









Huoneistojen IV-koneet on säädetty siten, että vaihe 1 vastaa perusilmanvaihtoa, 
jolloin huoneistossa ei oleskella, vaihe 2 vastaa ilmanvaihtoa, jolloin huoneistossa 
oleskellaan ja vaihe 3 tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtuvuus ja vastaavat 
ilmamäärät mitattiin erikseen kullakin koneen vaiheella. Alla olevassa taulukossa









Taulukko 6.1 Huoneistojen ilmavirrat liesituulettimen eri nopeusvaiheilla
Huoneisto
Ilmavirrat [ litra/sekunti, suluissa 1/h ]
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
B8 (2-kerros) 19.66   (0.48) 23.87   (0.58) 29.33   (0.73)
B18 (4-kerros) 17.71   (0.35) 23.46   (0.46) 30.10   (0.59)
B20 (4-kerros) 17.75   (0.51) 22.74   (0.65) 25.10   (0.72)
B22 (4-kerros) 19.01   (0.46) 23.24   (0.56) 27.93   (0.68)
B46 (8-kerros) 16.70  ( 3 ) 23.94   (0.47)
B50 (8-kerros) 18.06   (0.44) 23.37   (0.57)
Keskiarvo 18.15   (0.43) 23.44   (0.55) 28.12   (0.68)
IV-koneesta mitattujen lämpötilojen ja käyttäen keskimääräisiä ilmavirtoja 
voidaan ilmanvaihdon kautta kulunut lämpöenergia laskea seuraavasti
( ) 1000t / *T4-T3
0.9

















Kuva 6.4, IV-koneen kanavien lämpötilamittaus
Lausekkeessa ρi on ilman tiheys, 1.2 kg/m3, cpi on ilman 
ominaislämpökapasiteetti, 1 kJ/(kg * K), qv, tulo on tuloilmavirta, qv, tulo = 0.9 qv, 
poisto, td ja tv ovat päivittäinen ja viikottainen IV-koneen käyntiaikasuhde.
Käyntiaikasuhteet ovat yksi, kosk  koneet ovat jatkuvasti käy niss . ∆t on 
tarkasteltavan ajanjakson pituus, mittausdataa on kerätty puolen tunnin välein. 
Alla olevissa taulukoissa 6.2 a - b on esitettynä kahden huoneiston ilmanvaihdon 
kautta kulunut energia. Huoneiston B18 tulokset on otettu ajanjaksoilta, jolloin
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Lausekkeessa ( ) 1000t /  * T4 - T3 
0.9











 += ρ  on ilman tiheys, 1.2 kg/m3, Cpi on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1 
kJ/(kg * K), qv, tulo on tuloilmavirta, qv, tulo = 0.9 qv, poisto, td ja tv ovat päivittäinen ja vii-
kottainen IV-koneen käyntiaikasuhde. Käyntiaikasuhteet ovat yksi, koska koneet ovat 
jatkuvasti käynnissä. ∆t on tarkasteltavan ajanjakson pituus, mittausdataa on kerätty 
puolen tunnin välein. 
Alla olevissa taulukoissa 6.2 a - b on esitettynä kahden huoneiston ilmanvaihdon 
kautta kulunut energia. Huoneiston B18 tulokset on otettu ajanjaksoilta, jolloin IV-
koneisiin liitetyt modbus-modeemit ovat toimineet. Vuositason energiakulutus on 
laskettu kertomalla tarkastelujakson keskimääräinen kulutus tuntia kohden vuositun-
timäärällä. Huoneiston B48 lämpötila-anturit toimivat läpi vuoden. Vastaavasti on 
myös muista seuratuista antureista keskimääräiset energiakulutukset laskettu. Raken-
nuksen keskimääräinen kulutus on mitattujen IV-koneiden keskiarvo.
Ilmanvaihdon keskimääräinen energiakulutus koko rakennukselle on 69100 kWh. 






Kuvio 6.4 IV-koneen kanavien lämpötilamittaus
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IV-koneisiin liitetyt modbus-modeemit ovat toimineet. Vuositason energiakulutus 
on laskettu kertomalla tarkastelujakson keskimääräinen kulutus tuntia kohden 
vuosituntimäärällä. Huoneiston B48 lämpötila-anturit toimivat läpi vuoden. 
Vastaavasti on myös muista seuratuista antureista keskimääräiset 
energiakulutukset laskettu. Rakennuksen keskimääräinen kulutus on mitattujen 
IV-koneiden keskiarvo.
Ilmanvaihdon keskimääräinen energiakulutus koko rakennukselle on 69100 kWh.
Taulukko 6.2 Huoneiston B48 ilmanvaihdon vuositason energiakulutus
Aikajakso 30.1.2012 10:27 - 30.1.2013 10:40 8784,21 h, kokonaiskäyntiaika tunteina 
[kWh]   [kWh/h] 
 
  
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 
12,92 2107,97 0,00 2120,89 0,001 0,240 0,000 0,242 
  
  
0,2414 [kWh/h] 2121 kWh/vuosi 
Taulukko 6.2.2 b Huoneiston B18 ilmanvaihdon vuositason energiakulutus
Aikajakso 30.1.2012 10:27 - 31.1.2012 19:40 33,21 h, käyntiaika tunteina 
[kWh]   [kWh/h] 
 
  
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 
0,00 10,01 0,00 10,01 0,000 0,302 0,000 0,302 
          
  
  
Aikajakso 15.2.2012 15:10 - 25.3.2012 20:40 942 h, käyntiaika tunteina 
[kWh]   [kWh/h] 
 
  
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 
0,27 128,84 0,43 129,54 0,000 0,137 0,000 0,138 
          
  
  
Aikajakso 5.7.2012 20:40 - 17.7.2012 19:10 287,00 h, käyntiaika tunteina 
[kWh]   [kWh/h] 
 
  
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 
0,01 9,65 0,02 9,68 0,000 0,034 0,000 0,034 
          
  
  
Aikajakso 21.9.2012 01:40 - 2.11.2012 19:40 1027,00 h, käyntiaika tunteina 
[kWh]   [kWh/h] 
 
  
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 
0,21 112,83 0,33 113,37 0,000 0,110 0,000 0,110 
   
K-arvo =  0,1147 [kWh/h] 1008 kWh/vuosi 
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Taulukko 6.2.2b  Huoneiston B18 ilmanvaihdon vuositason energiakulutus
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7 PORAKAIVOJEN MITTAUSLÄMPÖTILAT
Rakennuksen 1B kolmeen kaivoon asennettiin liuosputkien asentamisen yhteydessä 
100 m:n ja 200 m:n syvyyteen lämpötila-anturit PT100. Kohteessa aurinkokerääjien 
lämpöenergia on syötetty maalämpöliuokseen. Suunnitelmissa tavoitteena oli, että 
ylimääräinen auringon tuottama lämpöenergia hyödynnetään porakaivoihin. Aurin-
kokerääjillä oli suunniteltu lämmitettävän käyttövettä. Jos aurinkokerääjien vesiva-
raajan lämpötila on alle 60 0C tai yli 75 0C, silloin tämä ylimääräinen lämpöenergia 
syötetään suoraan maalämpöliuokseen, jolloin ikään kuin aurinkoenergialla ladataan 
kalliopohjaa. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, vaan aurinkokerääjien tuottama 
lämpöenergia on syötetty kokonaisuudessaan lämmittämään porakaivojen liuoksen 
lämpötilaa.
Lämpötila-antureilta tuleva johto jouduttiin 200 m:n syvyyteen jatkamaan kahdesta 
100 m:n johdosta ja jatkoskohta on aiheuttanut lisävastuksen ja sen myötä tuloksiin 
virheen. Virhettä ei ennen asennusta ehditty tarkistamaan työmaan aikataulun vuoksi, 
koska anturit välittömästi saatuamme valmistajalta jouduttiin upottamaan yhdessä 
liuosputkien kanssa maahan. Lämpötila 200 m:n syvyydessä ei ole luotettava, mutta 
mittaustuloksista voidaan kuitenkin todeta lämpötiloissa tapahtuneet muutokset eri 
vuoden aikoina. 200 m:n syvyydessä kaivon 1 lämpötila-anturi ei toiminut.
Kuviossa 7.1 alla on esitettynä mitatut porakaivojen lämpötilat seurantajaksolta 
27.2.2012 – 27.4.2013.. Kesäaikaan aurinkokerääjien vaikutus porakaivon liuoksen 
lämpötilaan on ollut noin 4 – 5 0C. Kylmällä kaudella kaivojen lämpötila on palau-
tunut aikaisemmalle tasolle. Tällöin johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei kerääjien 
lämpöenergialla voida vaikuttaa pysyvästi maan lämpötilaan. Kerääjien pinta-ala on 
niin pieni, ettei saatavalla lämpöenergialla pystytä lataamaan kalliopohjaa. Toki kor-
keampi liuoksen lämpötila kesäaikaan parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta 
ja sen kautta sillä on vaikutus lämpimän käyttöveden energiakulutukseen. Mittaus-
ajanjakso on kuitenkin lyhyt, vuoden mittainen, ja siksi seurantaa tullaan jatkamaan 
tulevien lähivuosien aikana. Tällöin voidaan tarkemmin analysoida latautuuko kallio-
pohja vai tapahtuuko kylmenemistä.
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Kuvio 7.1 Porakaivojen mitatut lämpötilat
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mittainen, ja siksi seurantaa tullaan jatkamaan tulevien lähivuosien aikana. Tällöin 
voidaan tarkemmin analysoida latautuuko kalliopohja vai tapahtuuko 
kylmenemistä.
Kuva 7.1 Porakaivojen mitatut lämpötilat
Maan lämpötilaan 10-15 m:n syvyydessä ei vuodenajan vaihteluilla ole merkitysta 






























































































































































Maan lämpötilaan 10-15 m:n syvyydessä ei vuodenajan vaihteluilla ole merkitysta 
/12/. Lämpötila on suurin piirtein sama kuin ilman keskilämpötila, mikä Vaasan al-
ueella	on	+	4	0C. Ahlström’in mukaan /12/ kalliopohjan lämpötilassa  alkuvuosina vi-
iden ensimmäisen vuoden aikana tapahtuu muutaman asteen kylmeneminen, mutta 
tämän jälkeen lämpötila asettuu tasapainotilaansa.
Kuvio 7.1 7.2 Periaatekuva kallioperän lämpötilan muuttumisesta
Peruskalliossa lämpötila nousee noin 1 -2 astetta jokaista syvyyden 100 metriä 
kohden, muutokseen toki vaikuttaa myös kalliossa olevien vesivirtausten määrä. 
















Rakentamisen laatua seurattiin kummassakin kohteessa rakentamisen aikana työ-
maakokousten yhteydessä sekä rakennusaikana tehtiin huoneistokohtaisia tiiveysmit-
tauksia ja lämpökamerakuvauksia. Rakennusaikaisten tiiveysmittausten avulla tarkis-
tettiin ennen pintojen viimeistelyä mahdolliset vaipan vuotokohdat. Rakennusten 
valmistumisen jälkeen ennen asukkaiden sisään muuttoa tehtiin koko rakennuksen 
tiiveysmittaus.
Rakentamiseen osallistuville työntekijöille järjestettiin kummassakin kohteessa 
päivän koulutus. Koulutuksen sisältönä oli selvittää työntekijöille tavoitteet, mitkä 
energiatehokkuuden kannalta ovat oleellisia huomioida rakennusaikana. Koulutus-
päivässä käytiin läpi tutkimushankkeen tavoitteet ja sisältö. Tämän tarkoituksena oli 
sitouttaa myös työntekijät hankkeeseen. 
Koulutuksessa korostettiin tiiveyden merkitystä energiakulutukseen sekä sisäilman 
laatuun. Käytiin läpi taustoja sille, miksi myös kosteusteknisesti on tärkeää kiinnittää 
huomiota läpivientien sekä märkätilojen oikeaan tekoon. Lisäksi tarkasteltiin suun-
nitelmien pohjalta rakennusten detaljeja, joihin erityisesti rakennustyön aikana on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.
Huoneistokohtaisten tiiveysmittausten aikana tutkitut huoneistot alipaineistettiin 50 
Pa:n alipaineeseen ja alipaineistuksen aikana lämpökameralla selvitettiin mahdolliset 
vaipan vuotokohdat. Huoneistoista mitattiin noin 1/3-osa, selkeitä vuotokohtia ulko-
seinistä ei havaittu. Suurimmat lämpötilaerot ja kameralla löydetyt vuodot esiintyivät 
ikkunoitten tiivisteitten kohdalla. Rakennuksen 1A:n kuvaushetkellä ulkolämpötila 
oli – 5 0C ja rakennuksen 1B – 4 0C. 
Mittauspiste	1	19,7°C,	Mittausalue	min	16,5°C,	Mittausalue	max		27,8°C,	Huoneisto	A45,	puurunkoisen	
ulkoseinän ja ontelolaatta välipohjan liitos
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Mittauspiste	1	18,9°C,	Mittausalue	min	 18,7°C,	Mittausalue	max	 23,1°C,	Huoneisto	A46,	 kantava	 be-
toniseinän - ikkunaliitos
Mittauspiste	1	19,3°C,	Mittausalue	min	 16,6°C,	Mittausalue	max	26,7°C,	Huoneisto	A49,	puurunkoisen	
ulkoseinän ja ontelolaatan sekä väliseinän liitos
Mittauspiste	1	17,0°C,	Mittausalue	min	 14,9°C,	Mittausalue	max	18,2°C,	Huoneisto	B50	Puurunkoisen	
ulkoseinän kantavan betonipäätyseinän ja yläpohja ontelolaatan liitos
Kuvio 8.1 Rakennus 1A, Lämpökuvauksessa havaitut huoneistojen vaipan lämpötilajakaumat
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Mittauspiste	1	17,6°C,	Mittausalue	min	17,3°C,	Mittausalue	max	19,6°C,	Huoneisto	B43,	puurunkoisen	
ulkoseinän, kantavan betonielementtiseinän ja välipohjaontelolaatan liitos
Kuvio 8.2 Rakennus 1B, Lämpökuvauksessa havaitut huoneistojen vaipan lämptilajakaumat
Yllä oleviin kuviin on kerätty lämpökameralla kohdat, joissa kameralla löytyy suu-
rimmat lämpötilaerot. Huoneiston B50 laskettu pistemäinen lämpötilaindeksi -50 
Pa:n paine-erossa on 88 % ja huoneiston B43 98 %. Lämpötilaindeksi TI > 70 % täyt-
tää hyvän tason vaatimukset. Indeksillä voidaan arvioida rakenteen lämpöteknistä 
toimivuutta silloin kun mittausta ei voida tehdä ulkoilman lämpötilassa -5 0C.
Lämpötilaindeksi määritellään seuraavasti
   TI =           %, missä   
   Tp on mitattu pintalämpötila,
   Ts on sisälämpötila ja
   Tu on ulkolämpötila
Lämpötilaindeksi TI = 61 pistemäisille vioille vastaa olosuhteita, joissa kosteuden ti-
ivistyminen on mahdollista sisäpintaan. Tällöin rakenne ei toimi oikein rakennusfysi-
kaalisesti ja on mahdollista mikrobivaurion ja sen kautta terveyshaitan syntyminen.
Rakennusten tiiveysmittaus suoritettiin Minneapolis BlowerDoor model 4.1 puhal-
lin- ja mittausyksiköllä. Puhallin asennettiin 4-kerroksen huoneiston parvekeoveen 
ja lisäksi 1.- ja 8.-kerroksessa seurattiin ulko-ja sisäilman paine-eroa. Mittauksissa 
voitiin todeta paine-eron seuraavan hyvin 4.-kerroksen paine-eroa. Ennen mittausta 
kaikkien huoneistojen ilmanvaihtokanavat teipattiin huolellisesti. Ilmanvuotoluku 
n50 kuvaa kuinka monta kertaa ilmatilavuus vaihtuu tunnissa – 50 Pa:n paine-erolla ja 







Taulukko 8.1 Rakennusten tiiveysmittaustulokset
Alla olevaan taulukkoon on kerättynä myös rakennuksen 1B huoneistokohtaisten tii-
veysmittausten tulokset. V* on ilmatilavuusvirtaus 50 Pa:n paine-eron aiheuttami-
seksi, V [m3] on huoneiston ilmatilavuus ja AE [m2] on vaipan pinta-ala sisämittojen 
mukaan laskettuna. Huoneistokohtaiset mittaukset eivät anna oikeaa kuvaa kerrosta-
lon tiiveydestä. Suositeltavaa on kerrostalon tiiveysmittaus tehdä kerralla tai, mikäli 
rakennuksen tilavuus on suuri, pyrkiä osastoimaan rakennus esim. porrashuoneis-
toittain.
Taulukko 8.2 Rakennuksen 1B huoneistokohtaisten tiiveysmittausten tulokset
Kerrostaloille ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 3 m3/h m2. Rakennus 1B on tiive-
ysmittausluokituksen mukaan luokassa A.
Suoritettujen lämpökuvausten ja tiiveysmittausten mukaan rakentamisen laatu on 
hyvä ja voidaan todeta, että laatu myös jonkin verran parani toisen kerrostalon ra-
kentamisen aikana. 
Rakentamisen laatuun vaikutti suurelta osin työntekijöiden koulutustilaisuudet. Kou-
lutuksessa saadaan työntekijät motivoitua asetettuihin tavoitteisiin ja kun työntekijät 
tietävät, että laatua seurataan sekä myös testataan tiiveysmittauksin, voidaan rakenta-
misen laatuun myös vaikuttaa. 
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parvekeoveen ja lisäksi 1.- ja 8.-kerroksessa seurattiin ulko-ja sisäilman paine-
eroa. Mittauksissa voitiin todeta paine-eron seuraavan hyvin 4.-kerroksen paine-
eroa. Ennen mittausta kaikkien huoneistojen ilmanvaihtokanavat teipattiin 
huolellisesti. Ilmanvuotoluku n50 kuvaa kuinka monta kertaa ilmatilavuus vaihtuu 
tunnissa – 50 Pa:n paine-erolla ja q50 on ilmanvuotoluku vaippapinta-alaa kohti.  
Taulukko 8.1, Rakennusten tiiveysmittaustulokset
n50 [1/h] q50 [m3/h m2]
Rakennus 1A 0.7 2,30
Rakennus 1B 0.6 1,98
Alla olevaan taulukkoon on kerättynä myös rakennuksen 1B huoneistokohtaisten 
tiiveysmittausten tulokset. V* on ilmatilavuusvirtaus 50 Pa:n paine-eron 
aiheuttamiseksi, V [m3] on huoneiston ilm tilavuus ja AE [m2] on vaipan p nta-ala 
sisämittojen mukaan laskettuna. Huoneistokohtaiset mittaukset eivät anna oikeaa 
kuvaa kerrostalon tiiveydestä. Suositeltavaa on kerrostalon tiiveysmittaus tehdä 
kerralla tai, mikäli rakennuksen tilavuus on suuri, pyrkiä osastoimaan rakennus 
esim. porrashuoneistoittain.
Taulukko 8.2, Rakennuksen 1B huoneistokohtaisten tiiveysmittausten tulokset
Huoneisto V* V n50 AE q50
B50 264 150 1,8 200 1,3
B43 158 150 1,1 200 0,8
B40 229 157 1,5 202 1,1
B42 196 109 1,8 151 1,3
B39 335 190 1,8 233 1,4
B37 169 116 1,5 158 1,1
B34 194 129 1,5 177 1,1
Kerrostaloille ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 3 m3/h m2. Rakennus 1B on 
tiiveysmittausluokituksen mukaan luokassa A.
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Energiatehokas rakentaminen edellyttää rakennusaikana huolellista ja laadukasta ra-
kentamista. Jo tämän päivän energiamääräysten 2012 mukaisella rakentamisella pääs-
tään laadukkaalla rakentamisella kerrostaloissa uusiutuvia energialähteitä hyödyntä-
mällä jo lähes nk. nollaenergiatasoon. Toki tämä edellyttää pientä kehitystä teknisissä 
järjestelmissä sekä myös käyttäjien asenteissa tiedostamista miten enrgiaa kulutetaan.
Rakentamisen laadun merkitys kosteus- ja homeongelmiin on tiedostettu vuosikym-
meniä mutta helposti rakennusaikana unohdettu. Pienillä rakennusvirheillä on saatu 
aikaan sisäilmaongelmia, joista käyttäjät kärsivät. Vanhat asenteet ja rakennustavat 
eivät vastaa energiatehokkaan rakentamisen vaatimuksia ja näiden asenteiden muut-
taminen edellyttää jatkuvaa kouluttamista. Myös tiiveysmittaukset yhdistettynä läm-





Hankkeen aikana on kehitetty Excel-pohjainen laskentaohjelma energian kulutuksen 
ja –tuoton arvionniksi. Pohjalla voidaan arvioida, mikä vaikutus rakennusten osto-
energiatarpeeseen on rakenteiden U-arvojen parantamisella, IV-koneen hyötysuh-
teen parantamisella, tiiveyden parantamisella, lämpöpumpun tehon parantamisella. 
Pohjaan voidaan syöttää eri lähtöarvoja sekä sen jälkeen arvioida mikä vaikutus kul-
lakin muuttujalla on energian kulutukseen. Alkuaan tavoitteena oli pohjaan saada 
mukaan myös eri tekijöiden kustannustietous, mutta tämä osoittautui hankalaksi joh-
tuen liian monesta muuttujasta. Pohja antaa vertailtavuuden energiakulutuksen, kilo-
wattituntien suhteen. Pohjassa on mukana rakenteen U-arvon laskentasivu, U-arvon 
laskenta perustuu standardiin SFS EN ISO 6946  /18/.
Lähtötietosivulla syötetään asetetut suunnittelun tavoitearvot: vaipan U-arvot pinta-
aloineen, Rakennusta koskevat tiedot, Rakennukselle asetettu tiiveysvaatimus, IV-
koneen LTO:n vuosihyötysuhde, lämpöpumpun tehotavoite. Tulosteena saadaan ku-
lutuserittely sekä D3:n mallipohjan mukainen E-lukutuloste20.08.2013
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Kuva 9.1, Lähtötietosivu
Kuvio 9.1 Laskentapohjan lähtötietosivu
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Seuraavassa on tarkasteltuna laskentamallilla eristepaksuuden ja tiiveyden vaikutus 
rakennusten ostoenergiatarpeeseen. Kuviossa 9.2 on annettuna ei-kantavan seinän U-
arvon ja ilmatiiveysluvun n50 vaikutus rakennusten ostoenergiatarpeeseen. U-arvon 
laskennassa eristeenä on käytetty Isover KL33 eristettä ja 50 mm:n lisäeristeenä Isover 
RKL31.	Eristepaksuus	150	mm+50	mm	vastaa	U-arvoltaan	0.17	W/(m2 K) ja eris-
tepaksuus	250	mm+50	mm	vastaa	U-arvoltaan	0,12	W/(m2 K). U-arvo 0.09 vastaa 
eristepaksuutta	400	mm+50	mm.	Rakennuksessa	1A	muiden	rakenneosien,	yläpohja,	
alapohja, ikunat ja ovet, eristämisen taso vastaa 2007 määräysten mukaista tasoa sekä 
rakennuksen 1B vuoden 2010 määräyksiä. Rakennuksessa 1B seinän eristekerroksen 
paksuntaminen 200 mm:stä 300 mm:iin säästää vuositasolla energiaa 3,5 MWh eli 
euroissa 530 €, kun kilowattitunnin kustannus siirtomaksuineen on 0.15 €. Eriste-
kerroksen paksuntamisesta aiheutuva lisäkustannus tämän päivän nettihinnaston 
mukaan on 18946 €. Kerrostaloissa pelkästään seinän eristekerrosten paksuntaminen 
ei ole taloudellisesti kannattavaa. Huomattavampi taloudellinen merkitys on työn laa-
dulla ja sen kautta rakenteiden tiiveydellä, mistä ei aiheudu lisäkustannuksia.
Alla kuvassa 9.3 on annettuna myös IV-koneen LTO:n hyötysuhteen  vaikutus ra-
kennusten ostoenergiamäärään. LTO:n hyötysuhteen parantamisen vaikutus 0.3:sta 
0.8:aan rakennuksessa 1A säästää ostoenergiaa 37.9 MWh ja vastaavasti rakennuk-
sessa 1B 33.1 MWh vuositasolla.
Kuvio 9.2 Seinän U-arvon ja tiiveysluvun n50 vaikutus rakennusten ostoenergiamäärään
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ostoenergiatarpeeseen. U-arvon laskennassa eristeenä on käytetty Isover KL33
eristettä ja 50 mm:n lisäeristeenä Isover RKL31. Eristepaksuus 150 mm+50 mm 
vastaa U-arvoltaan 0.17 W/(m2 K) ja eristepaksuus 250 mm+50 mm vastaa U-
arvoltaan 0,12 W/(m2 K). U-arvo 0.09 vastaa eristepaksuutta 400 mm+50 mm. 
Rakenn ksessa 1A muiden rakenn osien, yläpohja, alapohja, ikunat ja ove ,
eristämisen taso vastaa 2007 määräysten mukaista tasoa sekä rakennuksen 1B 
vuoden 2010 määräyksiä. Rakennuksessa 1B seinän eristekerroksen 
paksuntaminen 200 mm:stä 300 mm:iin säästää vuositasolla energiaa 3,5 MWh eli 
euroissa 530 €, kun kilowattitunnin kustannus siirtomaksuineen on 0.15 €. 
Eristekerroksen paksuntamisesta aiheutuv  lisä ust nnus tämän päivän 
nettihinnaston mukaan on 18946 €. Kerrostaloissa pelkästään seinän 
eriste st nen ei ole taloudelli esti kannattavaa. Huomattavampi 
taloudellinen merkitys on työn laadulla ja sen kautta rakenteiden tiiveydellä, mistä 
ei aiheudu lisäkustannuksia. 
Kuva 9.2 Seinän U-arvon ja tii luvu  n50 vaikutus raken u ten 
ostoenergiamäärään
Alla kuvassa 9.3 on annettuna myös IV-koneen LTO:n hyötysuhteen η vaikutus 
rakennusten ostoenergiamäärään. LTO:n hyötysuhteen parantamisen vaikutus
0.3:sta 0.8:aan rakennuksessa 1A säästää ostoenergiaa 37.9 MWh ja vastaavasti 
















































Kuva 9.3 Ilmanvaihtokoneen hyötysuhteen vaikutus rakennusten 
ostoenergiamäärään
10. Yhteenveto
Kuluvan vuosikymmenen aikana rakennusten energiatehokkuutta tullaan 
parantamaan siten, että vuoden 2020 lopussa tavoitteena on lähes nollaenergiatalo. 
Suomen olosuhteissa tavoitteeseen pääseminen asettaa rakentajille suuria haasteita 
niin talotekniikassa kuin myös rakentamisessa. Energiatehokkuuden parantuessa 
on löydettävä oikea, optimaalinen eristämisen taso, panostettava rakentamisen 
laatuun, on kehitettävä uusia tehokkaita taloteknisiä järjestelmiä sekä ennen 
kaikkea rakennusten käyttäjien on tiedostettava oikea asenne energian 
käyttötottumuksille.
Lakea Oy:n rakennuttamat kaksi vuokrataloa Teirinkatu 1A ja 1B ovat 
tilasuunnittelultaan identtiset, mutta eristämisen taso on eri. Ensimmäinen vastaa
vuoden 2007 määräyksiä ja jälkimmäinen vuoden 2010 ohjeita. Energiatuoton 
osalta rakennukset ovat omavaraisia, tilojen lämmitysenergia ja lämmin 
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Kuluvan vuosikymmenen aikana rakennusten energiatehokkuutta tullaan paranta-
maan siten, että vuoden 2020 lopussa tavoitteena on lähes nollaenergiatalo. Suomen 
olosuhteissa tavoitteeseen pääseminen asettaa rakentajille suuria haasteita niin talo-
tekniikassa kuin myös rakentamisessa. Energiatehokkuuden parantuessa on löydet-
tävä oikea, optimaalinen eristämisen taso, panostettava rakentamisen laatuun, on ke-
hitettävä uusia tehokkaita taloteknisiä järjestelmiä sekä ennen kaikkea rakennusten 
käyttäjien on tiedostettava oikea asenne energian käyttötottumuksille. 
Lakea Oy:n rakennuttamat kaksi vuokrataloa Teirinkatu 1A ja 1B ovat tilasuunnitte-
lultaan identtiset, mutta eristämisen taso on eri. Ensimmäinen vastaa vuoden 2007 
määräyksiä ja jälkimmäinen vuoden 2010 ohjeita. Energiatuoton osalta rakennukset 
ovat omavaraisia, tilojen lämmitysenergia ja lämmin käyttövesi tuotetaan maalämpö-
pumppujen ja aurinkokerääjien avulla. Rakennuksen 1A ympärillä on 14 porakaivoa 
sekä rakenuksen 1B 10 kaivoa, joiden syvyys on 200 metriä. 
Rakennuksen 1B kolmeen kaivoon on asennettuna lämpötila-anturit 100 m:n ja 200 
m:n syvyyteen, joista on seurattu ja jatkossa seurataan kalliopohjassa tapahtuvia läm-
pötilan muutoksia. Seurantaa on tehty vasta vuoden ja näin lyhyen jakson perusteella 
ei voi tehdä johtopäätöksiä kallioperässä tapahtuvista muutoksista, vaikka aurinko-
kerääjien energiatuotto on kokonaisuudessaan syötetty porakaivoihin. Jatkossa ke-
rääjien tuotto hyödynnetään myös käyttöveden lämmittämiseen.  Mikäli aurinkoke-
rääjien varaajan lämpötila ei riitä lämpimän käyttöveden tuottoon, syötetään lämpö 
porakaivoihin. Riittääkö tämä lämpö pitämään kalliopohjan lämpötilan alkuperäisen 
suuruisena, tätä tullaan myös jatkossa seuraamaan. 
Vaikka rakennusten eristämisen taso on erilainen, on paremmin eristetyn rakennuk-
sen, rakennus 1B, energiakulutus ollut suurempi. Matalaenergiarakennuksessa tar-
vittavasta ostoenergiamäärästä suurin osuus on asukkaiden kulutus mukaan lukien 
lämmin käyttövesi. Rakennuksen 1B asukkaiden kulutus mukaan lukien lämmin 
käyttövesi vuonna 2012 oli 30 MWh suurempi kuin asukkaiden kulutus rakennuk-
sessa 1A. Toisaalta tilojen lämmitysenergian laskennallinen tarve rakennuksessa 1B 
on 43 MWh pienempi kuin rakennuksessa 1A. Paremmalla eristyksen tasolla saa-
vutettu energian säästö on lähes tulkoon kulunut asukkaiden käyttö- ja kulutustot-
tumuksissa. Matalaenergiarakennuksissa ja jatkossa lähes nollaenergiarakennuksissa 
käyttäjien energiankulutus suhteessa rakennuksen toteutuneeseen kokonaiskulutuk-
seen kasvaa. Tällöin asukkaiden käyttö- ja kulutustottumuksiin voidaan parhaiten 
vaikuttaa huomioimalla kulutus suoraan vuokrassa tai hoitovastikkeessa.
Kerrostaloissa voimassaolevat rakennusten U-arvovaatimukset matalaenergiaraken-
tamisessa ovat riittävät silloin kun lämmöntuotossa hyödynnetään maalämpöä lisät-
tynä aurinkokerääjillä. Energiatehokas rakentaminen edellyttää suunnitteluvaiheessa 
kokonaisuuden hallintaa. Suunnittelun alussa asetetaan tavoite rakennuksen energia-
tehokkuudelle ja tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelun aikana on tehtävä eri vaih-
toehtoisia tarkasteluja optimaalisen eristepaksuuden, rakennuksen lämmöntuoton, 
taloteknisten järjestelmien löytämiseksi. 
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Riippumatta eristepaksuudesta tuuletusraolla olevassa seinässä eristeen ulkopinnan 
lämpötila on sama kuin ulkoilman ja sisäpinnan lämpötila sama kuin sisäilman, toki 
pieni vaikutus sisäpinnan lämpötilaan on sisäpuolen pintamateriaalilla. Lämpötilan 
muutos tapahtuu eristekerroksessa. Paksuissa eristekerroksissa nk. kastepiste siirtyy 
syvälle, lähelle sisäpintaa. Mikäli konvektion seurauksena tapahtuu ilmavuotoja kos-
teus tiivistyy ja jää syvälle paksuun eristekerrokseen, mistä sen poistuminen on ajan 
suhteen hidasta. Paksujen eristeiden käyttö edellyttää rakenteilta tiiveyttä, kosteus-
konvektiota ei saa olla. Mikäli ei tapahdu ilmavuotoja paksuissa eristekerroksissa ei 
myöskään ole riskiä kosteuden tiivistymiseen. 
Tiiviiden uretaanipohjaisten eristeiden käyttö eristeenä edellyttää tarkkaa harkintaa. 
Jos käytetään uretaania koko eristekerroksessa, on kantavien puurakenteiden tai beto-
nirakenteiden oltava todella kuivia. Jo runkopuun 18 % kosteuspitoisuus ja betonisen 
sisäkuoren 80 % suhteellinen kosteus, kun sisäilman RH on 50 % ja lämpötila 23 0C 
sekä ulkoilman RH on 80 % ja lämpötila – 10 0C, laskentamallin antamien tulosten 
mukaan pitää rakenteen suhteellisen kosteuden korkeana. Uudisrakentamisessa ra-
kenteiden yo kosteuspitoisuuksiin pääseminen ei kuitenkaan aikataulullisista syistä 
ole aina mahdollista ja tällöin riski kosteus- homevaurioon on olemassa. Jos käytetään 
uretaanin ohella normaali eristeitä, tiivis korkeintaan 50 mm paksu uretaanikerros on 
asennettava tunnetusti sisäpintaan ja vesihöyryä läpäisevät eristeet ulkopintaan.
Matalaenergiarakentamisessa on erityisen tärkeää rakentamisen laatu ja sen seurauk-
sena rakenteiden tiiveys. Kosteus- ja homeongelmia ei synny, mikäli nämä asiat on 
huomioitu suunnitteluvaiheessa detaljeissa sekä suunnitelmat rakennustyömaalla to-
teutettu huolellisesti. Toki ensisijaisen tärkeää on työmaalla huolehtia materiaalien 
säilytyksestä, ettei käytetä kastuneita materiaaleja, ja huomioidaan myös rakennusai-
kataulussa eri työvaiheissa tarvittava materiaalien kuivumisaika.
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1.1 Rakennuksen tunniste- ja laajuustiedot
Osoite: Kiinteistö Oy Vaasan Kustaanportti, Teirinkatu 2, 
65350 Vaasa
Kohde: Loppusiivousta vailla oleva 8-kerroksinen kerrostalo.
Talossa yhteensä 51 asuntoa. Rakennus on 
betonielementtirakenteinen. Välipohjat ontelolaatoista.
Päätyseinät betonielementeistä, pitkittäissivut puurunkoiset, 
joissa höyrynsulkuna muovi. Alakerroksen lattiarakenteena
maanvarainen betonilaatta.
1.2 Tutkimuksen tilaaja Matalaenergia rakentaminen kerrostalotuotannossa - projekti
1.3 Tutkimuksen tavoite Rakennuksen ilmavuotoluvun määritys







1.5 Tutkimusajankohta 13.8.2010 klo 16 – 17.00. Tutkimuksessa läsnä Tapani 
Hahtokari.
2. Lähtöarvot
2.1 Ulko- ja sisäilman olosuhteet
Ulkolämpötila mittaushetkellä oli +24 °C. Sisälämpötila +24 °C
(Waisala HMI41).
Tuulennopeudeksi mittauskohteessa arvioitiin 1-3 m/s. 
Rakennus on tuulelle altis.
Painesuhteet rakennuksessa ennen mittausta: 1. krs 0 Pa,





Ulkolämpötila +24 °C Tuulen nopeus 1-3 m/s, suunta 







Rakennuksen ilmatilavuudeksi mitattiin 8643 m3.
2.3 Rakennuksen vaipan ala
Rakennuksen vaipan alaksi sisämittojen mukaan mitattiin 
2624 m2.
2.4 Tiiviysmittauksen kattavuus
Rakennuksen koko ulkovaippa. Tekniset tilat, porraskäytävä, 
hissikuilu, väestönsuoja ja varastotilat kuuluivat
mittausalueeseen.
2.5 Käytetyt mittalaitteet ja koejärjestelyt
Kohteessa tehtiin lämpötilamittaukset Waisala HMI41-mittarilla 
ja HMP 42 - mittapäällä (sarjanumero E2530001, kalibroitu 
kesäkuu 2009) Tiiviysmittauslaitteistona käytettiin Minneapolis
BlowerDoor model 4.1 puhallin- ja mittausyksikköä. Kalibroitu 
13.8.2009. Paine-ero mittaukset rakennuksen ala- ja 
yläkerrassa suoritettiin TSI DPCALC-8710-mittarilla.
Ennen tiiviysmittausta huoneistojen liesituulettimet, koneelliset
tulo- ja poistokanavat teipattiin / tukittiin. Viemäriputket /
lattiakaivot täytettiin vedellä. Lisäksi vielä sälekaihtimia varten 
poratut reiät ikkunoissa teipattiin. Rakennuksen kaikki väli ovet 
olivat auki mittauksen ajan. Porraskäytävän ja hissikuilun 
huippuimurit säkitettiin rakennuksen katolla. Varasto- ja 
teknistentilojen IV-koneesta tukittiin tulo- ja poistokanava.
Puhallin asennettiin neljännen kerroksen huoneiston nro: 20
parveke-oveen.
Mittaus suoritettiin standardin SFS-EN 13829 B-menetelmän 
mukaisesti. Mittaus suoritettiin alipainekokein.
3. Tulokset 






V* = ilmantilavuusvirta, joka tarvitaan 50 Pa:n paine-eron 
aiheuttamiseksi rakennuksen vaipan yli (m3 / h)
V = rakennuksen sisätilavuus (m3)
n50 = 6975 / 8643 = 0.7 1/h. 
Rakennuksen ilmavuotoluku vaipan alaa kohti 
q50 = n50 x V / AE
missä, 
AE = rakennuksen vaipan pinta-ala sisämittojen mukaan 
laskettuna (m2)
q50 = 0.7 x 8643 / 2624 = 2.3 m3/hm2
3.2 Tulos ja sen arviointi Mitattu ilmavuotoluku 0.7 1/h sijoittuu tiiviysluokituksen B-
luokkaan. Mittaustarkkuus käytetyllä menetelmällä on noin ±
10%.
3.3 Ilmavuotopaikat Ilmavuotopaikkoja ei selvitetty.
4. Mittauspöytäkirja 
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Ilmavirtaus -50 Pa:n paine-erolla 5975 m3 / h.
6975 m3 / h / 8643 m3 = 0,691 1/h.
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1.1 Rakennuksen tunniste- ja laajuustiedot
Osoite: Kiinteistö Oy Vaasan Kustaanportti, Teirinkatu 1 B,
65350 Vaasa
Kohde: Loppusiivousta vailla oleva 8-kerroksinen kerrostalo.
Talossa yhteensä 51 asuntoa. Rakennus on 
betonielementtirakenteinen. Välipohjat ontelolaatoista.
Päätyseinät betonielementeistä, pitkittäissivut puurunkoiset, 
joissa höyrynsulkuna muovi. Alakerroksen lattiarakenteena
maanvarainen betonilaatta.
1.2 Tutkimuksen tilaaja Matalaenergia rakentaminen kerrostalotuotannossa - projekti
1.3 Tutkimuksen tavoite Rakennuksen ilmavuotoluvun määritys







1.5 Tutkimusajankohta 9.8.2011 klo 11 – 12.30. Tutkimuksessa läsnä Tapani 
Hahtokari.
2. Lähtöarvot
2.1 Ulko- ja sisäilman olosuhteet
Ulkolämpötila mittaushetkellä oli +16 °C. Sisälämpötila +22 °C
(Waisala HMI41).
Tuulennopeudeksi mittauskohteessa arvioitiin 3-5 m/s. 
Rakennus on tuulelle altis.
Painesuhteet rakennuksessa ennen mittausta: 1. krs -2 Pa,













Rakennuksen ilmatilavuudeksi mitattiin 8643 m3.
2.3 Rakennuksen vaipan ala
Rakennuksen vaipan alaksi sisämittojen mukaan mitattiin 
2624 m2.
2.4 Tiiviysmittauksen kattavuus
Rakennuksen koko ulkovaippa. Tekniset tilat, porraskäytävä, 
hissikuilu, väestönsuoja ja varastotilat kuuluivat
mittausalueeseen.
2.5 Käytetyt mittalaitteet ja koejärjestelyt
Kohteessa tehtiin lämpötilamittaukset Waisala HMI41-mittarilla 
ja HMP 42 - mittapäällä (sarjanumero E2530001, kalibroitu 
kesäkuu 2009) Tiiviysmittauslaitteistona käytettiin Minneapolis 
BlowerDoor model 4.1 puhallin- ja mittausyksikköä. Kalibroitu 
13.8.2009. Paine-ero mittaukset rakennuksen ala- ja 
yläkerrassa suoritettiin TSI DPCALC-8710-mittarilla.
Ennen tiiviysmittausta huoneistojen liesituulettimet, koneelliset
tulo- ja poistokanavat teipattiin / tukittiin. Viemäriputket /
lattiakaivot täytettiin vedellä. Rakennuksen kaikki väli ovet 
olivat auki mittauksen ajan. Porraskäytävän ja hissikuilun 
huippuimurit säkitettiin rakennuksen katolla. Varasto- ja 
teknistentilojen IV-koneesta tukittiin tulo- ja poistokanava.
Puhallin asennettiin neljännen kerroksen huoneiston nro: 20
parveke-oveen.
Mittaus suoritettiin standardin SFS-EN 13829 B-menetelmän 
mukaisesti. Mittaus suoritettiin alipainekokein.
3. Tulokset 
3.1 Mittaustulokset Rakennuksen ilmavuotoluku n50 = V* / V, 
missä, 
V* = ilmantilavuusvirta, joka tarvitaan 50 Pa:n paine-eron 





V = rakennuksen sisätilavuus (m3)
n50 = 5615,85 / 8643 = 0,6 1/h. 
Rakennuksen ilmavuotoluku vaipan alaa kohti 
q50 = n50 x V / AE
missä, 
AE = rakennuksen vaipan pinta-ala sisämittojen mukaan 
laskettuna (m2)
q50 = 0,6 x 8643 / 2624 = 1.98 m3/hm2
3.2 Tulos ja sen arviointi Mitattu ilmavuotoluku 0.6 1/h sijoittuu tiiviysluokituksen A -
luokkaan. Mittaustarkkuus käytetyllä menetelmällä on noin ±
10%.
3.3 Ilmavuotopaikat Ilmavuotopaikkoja ei selvitetty.
4. Mittauspöytäkirja 












































-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
Ilmavirtaus -50 Pa:n paine-erolla 5615,85 m3 / h.
5615,85 m3 / h / 8643 m3 = 0,6 1/h.
Eli rakennuksen ilmavuotoluku n50 on 0.6 1/h
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